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Tillykke med din nye Aduro breendeovn!

For at fa mest mulig gleede og nytte af din nye Aduro braendeovn, er det vigtigt, at du leeser betjeningsvejledningen
grundigt, inden braendeovnen installeres og tages i brug.

1.0 Generelt

1.1 Godkendelser

Aduro 1-1/1-1SK opfylder den europaeiske standard EN 13240 samt Norsk standard NS 3058 og er dermed
godkendst til montering og brug i Europa. Produktionen er samtidig underlagt ekstern kvalitetskontrol.
Produktdokumentation for Norge har Sintef nr. 110-0332 og kan downloades fra www.aduro.no eller pa
www.nbl.sintef.no. Aduro 1-1/1-1SK er yderligere Svanemaerket, hvilket understreger, at breendeovnen opfylder de
stengeste miljgkrav og produceres pa en miljgmaessig forsvarlig made.

1.2 Tekniske data

Nominel effekt 6 kW

Rggafgang @150 mm top/bag
Mal (HxBxD) 1015 x 500 x 450 / 1045 x 500 x 450 mm (SK)
Hgjde rggstuds over gulv 995 mm

Afstand fra centrum rggstuds til bagkant 195 mm

ovn

Veegt 95 kg / 113 kg (SK)
Materiale Pladejern
Breendsel Trae og treebriketter
Breendelaengde max. 36 cm
Konvektionsovn v

Primeer-, sekundeer- og tertieer lufttilfgrsel v

Rudesky! v

Askeskuffe v

Virkningsgrad 81,2%
Skorstenstraek 12 Pa

Maksimal afbreendingsmaengde per time:

-Tree Ca. 3,4 kg
Varmeeffekt i bygninger med

- Optimal isolering 150 m2

- Gennemsnitlig isolering 100 m2

- Darlig isolering 60 m2

1.3 VIGTIGT: PRODUKTIONSNUMMER

P& braendeovnen er der angivet et produktionsnummer nederst pad typeskiltet bag pa ovnen. Vi anbefaler, at du
noterer nummeret i nedenstadende felt inden montering. Af hensyn til garantien og ved avrige henvendelser er det
vigtigt, at du kan oplyse dette nummer.

P/ Nr.
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1.4 Hjemtransport

Ved hjemtransport af breendeovnen skal den helst sta lodret op. Hvis du vil laegge den ned, er det vigtigt at fierne
lgse dele fra breendkammeret, dvs. stgbejernsrist og Igse ildfaste sten, samt tage askeskuffen ud. Alternativt kan
du lade de ildfaste sten og stgbejernsristen blive i braendkammeret og herefter fylde det op med
overskudsemballage, sa de lgse dele fastholdes. P& Aduro 1-1SK fjernes ligeledes fedtstenssider, dyvler og
metalbeslag fra udtraeksskuffen samt fedtstenstoppen.

Brug venligst tree fra emballeringen til fgrste opteending. Plasticemballagen smides ud.

2.0 Montering af fedtsten

Aduro 1-1SK er monteret med fedtstensbeklaedning. For at
undga skader er det vigtigt at falge felgende forskrifter:
Topstenen ligger pa ovnen ved levering og lgftes af inden
placering. | udtreeksskuffen ligger der seks fedtstenssider,
12 dyvler samt 6 metalbeslag, som ogsa fiernes inden
placering.
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Fedtstensbeklaadningen monteres, nar ovnen er placeret,
hvor den skal std. Ved montering af fedtstenen anvendes
de medfglgende 12 dyvler samt metalbeslag.

S

1. Placer forsigtigt den farste sidesten pa dyvlerne pa
bundpladen og placer dyvler i de to huller i toppen
af sidestenen. Derneest fastggres stenen via
dyvlerne til breendeovnens korpus ved hjeelp af
metalbeslaget (se illustration).

2. Gentag punkt 1 med den midterste og gverste
sten.

3. Gentag punkt 1-2 p& modsatte side.

4. Til sidst placeres topstenen pa dyvlerne.
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2.1 Montering af ovn med rggafgang bagud

@nsker du at benytte rggafgang bagud, er det vigtigt, at
montering til bagudgang foretages, inden fedtstenene
monteres. Husk at vende deekpladen rigtigt. Se punkt 3.2.

( g

3.0 Installation af breendeovnen

Du ma gerne selv installere din breendeovn — det kan dog
anbefales at tage din skorstensfejer med pa rad. Det er vigtigt at vaere opmaerksom pa, at alle lokale forordninger
og regler, inklusive dem der henviser til nationale og europeaeiske standarder, skal overholdes ved installation af
breendeovnen. Herunder krav til skorstenshgjde. Du kan ogsa sgge rad om installation hos din forhandler.

Bemeerk: Braendeovnen ma farst tages i brug, nar den er godkendt af den lokale skorstensfejer.

PRAVNINGSATTEST
Efter godkendelse skal skorstensfejeren underskrive prgvningsattesten (se side 10), som dokumentation for, at
ovnen opfylder miligkravene i henhold til Breendeovnsbekendtggrelsen, der tradte i kraft 1. juni 2008.

For Norge: Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier star selv ansvarlig
for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt pa en forskriftsmessig mate og er forpligtet til at fa installasjonen inspisert og
sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollgr. Lokalt feiervesen ma informeres dersom installasjonen medferer
endret feiebehov.

3.1 Ovnens placering/afstandskrav

Kun nar ovnen placeres op ad braendbart materiale, stilles der krav til afstand. Se nedenstdende skema og
illustration. Star breendeovnen op ad en murstensvaeg eller andre ikke breendbare materialer, er der ingen
minimumskrav til afstand. Af hensyn til renggringen og for den bedste udnyttelse af konvektionsluften anbefales det
dog at holde cirka 5-10 cm afstand til veeggen.



| Norge gjeler fglgende regler: Ved plassering mot forskriftsmessig brannmur skal avstanden minimum veere 10 cm
bak og 10 cm til siden.

Afstand til breendbart materiale

Bag ovn Bag ovn med Hjgrneopstilling Ved siden af ovn Mgbleringsafstand
isoleret rggrar foran ovn
17 cm 12 cm 30 cm 45 cm 100 cm

*Ved brug af isoleret ragrar
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i 17 /*12 30

[
-t 30
-« 45 —» . 45 —p

|
!
| A
|
|

100

Bemeerk: at breendeovnen skal installeres pa et gulv med tilstreekkelig baereevne. Hvis den eksisterende
konstruktion ikke opfylder denne forudsaetning, skal der foretages passende foranstaltninger (fx
belastningsfordelende plade) for at opna dette.

For at en breendeovn kan placeres pa et breendbart materiale som f.eks. treegulv eller gulvtaeppe, er et ikke
breendbart underlag ngdvendigt. Gulvpladens starrelse afhaenger af breendeovnens stgrrelse og skal minimum
deekke 30 cm foran breendeovnen og 15 cm til hver side. | Norge er det ikke et krav, at golvplattan skal dekke 15
cm till var sida. Vi anbefaler imidlertid, at golvplattan minimum dekker 5-10 cm till sidan.

3.2 Rartilslutning

Aduro 1-1/1-1SK er fra fabrikken monteret med rggafgang i toppen. @nskes rggafgang bagud tages den runde
plade af bagpladen gverst bag pa ovnen og derefter byttes ragstudsen (der sidder ved topafgangen oven pa
ovnen) med daekpladen (der deekker bagudgangen).

Er ovnen (Aduro 1-1SK) monteret med bagudgang, monteres de tre justerbare holdere mellem inderovnen og
undersiden af fedtstenen. Hgjden kan justeres pa holderne, saledes at holderne sidder i spaend halvvejs under
fedtstenen. Derved danner de en "platform” til den lille pynteplade/”’gajolen”. Topafgangen afsluttes med
pyntepladen i fedtsten, som ligger i askeskuffen.

Til Aduro breendeovne anvendes et reagrar med en diameter pa 150 mm.




3.3 Tilslutning til muret skorsten

Hvis breendeovnen skal tilsluttes en muret skorsten, benyttes bagudgangen eller et buet ragrar via topafgangen.
Efter opmaling laves hul i skorstenen, hvor murbgsningen placeres og mures teet med pejsemagartel. Herefter
placeres breendeovnen, og rggrgret saettes pa plads. Der leegges en tynd pakning mellem rggrar og murbgsning
for at teetne samlingerne. Ragraret skal ga 5-10 cm ind i murbgsningen, men ma ikke ga ind og blokere for
abningen i skorstenen (se illustration nedenfor).
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i 14

Lees eventuelt mere om de danske regler i Bygningsreglement for smahuse udgivet af Byggestyrelsen.
Breendeovnen kan tilsluttes til en skorsten med flere pAmonterede varmekilder.

4.0 Fyring i breendeovnen
4.1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Braendeovnen bliver varm under brug, og der skal derfor udvises forngden forsigtighed.

e Opbevar aldrig let anteendelige veesker som benzin i neerheden af breendeovnen og anvend aldrig let
antaendelige vaesker til at anteende breendet i breendeovnen.

e Tgm aldrig askeskuffen, nar breendeovnen er varm. Der kan ligge glgder i askeskuffen iop til 24 timer
efter, at ilden er gaet ud. Vent derfor med at tamme askeskuffen til du er sikker pa, at der ingen glader er
i asken.

e Lagen skal veere lukket, mens breendeovnen bruges. Kun de farste minutter under opteending kan lagen
sta pa klem.

e | tilfzelde af skorstensbrand: luk alle spjeeld pa breendeovnen og ring til brandvaesenet.

4.2 Hvilket tree er egnet til fyring?

Tree og treebriketter. Vi anbefaler at bruge klgvet lgvtrae, der har veeret opbevaret mindst 1 &r udendgrs under tag.
Tree, der opbevares indendgrs, har tendens til at blive for tart og dermed afbraende for hurtigt. Traeet skal helst
feeldes om vinteren, for da er meget af fugtigheden i traeet trukket ned i redderne. For at opnd optimal afbreending
ma treeets fugtighed ikke overstige 18 %, hvilket svarer til ca. et ars opbevaring udendgrs under tag. Traeets
fugtighed kan males ved hjzelp af en fugtmaler eller ved at smgre opvaskemiddel i den ene ende af treeet og puste i
den anden ende. Hvis traeet er tart nok, vil der komme saebebobler. Traeet klgves i stykker med en diamater pa ca.
10 cm og en breendelaengde pd max 36 cm. Ved anvendelse af for fugtigt tree reduceres ovnens virkningsgrad
betydeligt og partikelemissionen gges.

Det er forbudt at afbraende lakeret trae, impraegneret trae, spanplader, papir og andet affald. Afbreending af disse
materialer skader bade miljget, breendeovnen og dit helbred. Fossile breendsler ma ikke anvendes.

4.3 Hvordan teender jeg op i min breendeovn?
Opteendingen er meget afggrende for en hurtig og effektiv start pa forbraendingen.

1) Abn for opstartsspjeeldet/primaerspjeeldet nederst under lagen og sekundeerluften/sekundeerspjeeldet gverst
bag lagen. Primaerspjeeldet bruges i starten til at fa balet i gang, mens sekundzerluften holder balet ved
lige. Nedenstaende illustration viser breendeovnen set fra fronten med angivelse af spjeeldene.

2) Leeg et klgvet stykke tree pa tveers i breendkammeret og placer to opteendingsposer/ briketter op ad treeet.
Teend briketterne og leeg hurtigt et nyt stykke klgvet tree teet op af briketterne og flere sma stykker tree pa
tvaers ovenpa. Der skal kunne komme luft til briketterne samtidig med, at treestykkerne skal ligge teet og
"varme” hinanden. Laeg en opteendingspose gverst pa balet.

3) Hold Iagen ca. 1 cm pa klem, indtil glasset er sa varmt, at du ikke laengere kan rere det. Luk herefter lagen.
Nar der er klare synlige flammer, og ilden har godt fat, lukkes for primaerspjeeldet nederst under lagen.
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Sekundaer spjeeld

LY

Primeer spjeeld

Bemaerk: betjeningsgreb bliver varme, nar breendeovnen bruges. Anvend derfor den medfglgende handske til
betjening af ovnen.

P& www.aduro.dk / www.aduro.no kan du finde en film, som giver rdd om opteending og fyring i breendeovnen.

4.4 Fgrste opteending

Ovnen er pakket i emballage som kan genbruges (trae og plast). Dette skal bortskaffes i henhold til national
bestemmelse vedr. bortskaffelse af affald. Traeet fra emballagen kan eventult saves i mindre stykker og bruges ved
fgrste opteending.

De farste gange breendeovnen anvendes, kan der forekomme rgg og lugtgener fra breendeovnen, hvilket er ganske
normalt. Det skyldes, at den varmefaste maling heerder. Sgrg derfor for tilstraekkelig udluftning i denne periode. Det
er ligeledes vigtigt at fyre forsigtigt de fgrste 2-3 gange, da breendeovnen herved kan udvide sig langsomt.
Desuden bgr du vaere opmaerksom pd, at ovnen under opvarmning og nedkgling kan give nogle sakaldte
.Klikkelyde“, a la nar du heelder kogende vand i en vask. Disse skyldes de store temperaturforskelle, som materialet
udseettes for.

Under farste optaending, som bar foretages med ca. 1 kg trae, er det ligeledes en god ide at lade lagen sta pa klem,
og den ma ikke lukkes, far ovnen er kold. Dette bgr gares for at forhindre, at pakningen Klistrer fast pa selve ovnen.

4.5 Hvordan fyrer jeg i min breendeovn?
Breendeovnen er beregnet for intermitterende forbreending. Det betyder, at hver pafyring braendes ned til glagder, far
der genpéafyres.

For at f& den bedste forbraending skal du regulere effekten/varmemaengden med breendslet. Sma stykker braende
giver kraftigere forbreending end store stykker breende, da overfladen er starre, og der bliver frigivet mere gas.
Dernaest afggr meengden af trae i breendkammeret ogsa forbraendingen. Til normal brug ber du ikke laeagge mere
end to stykker tree ind. Hvis du gnsker en hgj effekt, kan du la&egge mere trae pa. Den nominelle varmeydelse opnas
ved at pafyre ca. 1,5 kg trae pr. time.

4.6 Sekundeerspjeeld
Sekundaerspjeeldet gverst bag lagen skal altid veere abent, mens der fyres i breendeovnen. Med dette spjeeld kan
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du tilpasse braendeovnen til skorstenstreekket og den varmeeffekt, som du gnsker. Mod hgjre skruer du op for
lufttilfgrslen og mod venstre skruer du ned. Breendeovnen fungerer under normale omstaendigheder med dette
spjeeld mellem 60 % og 100 % &bent. Du ma aldrig lukke sa langt ned for luftspjaeldet, at flammerne gér ud. Der
skal altid veere synlige flammer for at opna en ren og effektiv forbreending. For lav lufttilfarelse kan fare til darlig
forbraending, hgje emissioner og en darlig virkningsgrad.

Rudeskyllet, der forhindrer sod pa glasset, styres ligeledes af dette spjeeld.

Aduro-nggle: denne nggle medfglger ovnen og har til formal at lette betjeningen af sekundeerspjeeldet. Ngglen
pamonteres ,grebet, sa du nemt kan justere lufttilfarslen fra side til side. Mod hgjre skruer du op for Iufttilfgrslen
og mod venstre skruer du ned. Nar ngglen ikke er i brug, kan den haenge pa kanten i skuffen.

4.7 Primeaerspjeeld

Nar du lzegger nyt tree ind, skal der abnes for primaerspjeeldet nederst under lagen, indtil ilden har faet rigtig fat. For
at udnytte braendslet optimalt kan du vente med at laegge nyt tree pa, indtil gladelaget er sa lille, at det er
ngdvendigt at abne for primaerspjeeldet i ca. 2 min. for at fa ild i de nye braendestykker.

For at reducere risikoen for at der kommer aske ud af ovnen, nar ldgen abnes for indfyring af nyt trae, er det en god
ide at abne primaerspjeeldet nederst under lagen ca. 1 minut far lagen abnes. Dette resulterer i gget traek gennem
ovnen og reducerer risikoen for, at aske drysser ud.

Bemeerk: hvis du overfyrer breendeovnen og afbreender mere end ca. 3,4 kg tree i timen, er der risiko for, at lakken
pa ovnen misfarves og senere falder af. Ovnen kan senere efterlakeres, men det er ikke omfattet af producentens
garanti. Ligeledes er andre skader pa ovnen der skyldes overfyring ikke deekket af garantien.

4.8 Aduro-tronic

Den patentanmeldte automatik Aduro-tronic kan betjene braendeovnen for dig. Du skal
saledes kun taenke pa at laegge tart trae i ovnen og aktivere automatikken. Derefter
klarer Aduro-tronic resten, og du kan nyde flammerne og den effektive forbreending.
Aduro-tronic er en mekanisk lgsning, der virker uden tilslutning af strgm.

Bemaerk: det er vigtigt altid at bruge tart trae i rigtig stegrrelse for at opna den optimale
forbraending.

4.8.1 Sadan betjenes Aduro-tronic

Ved opteending

Ved farste optaending af braendeovnen er der behov for, at den kan fa tilfart
maksimal meengde primaerluft for at anteende balet. Derfor kan primaerspjeeldet =
holdes "tvangsabent”. Dette gares ved at traekke primeerspjeeldet helt frem og
dernzest seette Aduro-ngglen i klemme (se illustration). Nar ovnen er varm, og der
er skabt et glgdelag i bunden af breendkammeret, kan Aduro-tronic seettes i
automatik position, dvs., at Aduro-ngglen fjernes.

I

Alternativt kan du lade lagen sta pa klem de farste minutter af opteendingsfasen
(uden nggle).

Ved indfyring

’;/_/
Hver gang der lsegges nyt tree ind i breendeovnen, skal der tilfgres primeerluft i en
ikke tilfgres i for lang tid. Dette er ngdvendigt for at sikre optimal forbraending. H
Aduro-tronic sgrger for at lukke primeerluften i det rigtige tempo. Du aktiverer

ngje afmalt meengde de fgrste minutter. Det er dog ogsa vigtigt, at primeerluften
automatikken ved at treekke primeerspjeeldet ud, hver gang der leegges braende
ind. Aduro-tronic automatikken vil derefter lukke spjeeldet gradvist efter den T

forprogrammerede tid. . )‘,
d

Requlering af Aduro-tronic automatikken

Automatikken er forudindstillet, s& primeerluften lukker i lgbet af de farste 5

minutter. Denne indstilling er brugt under test af braendeovnen pa Teknologisk

Institut med breende i "standard” sterrelse og i optimal fugtighed pa 17-20 %. \

Standard sterrelse for breende er en laengde pa ca. 30 cm og ca. 10 x 10 cm i
tykkelse. Der er ogsa anvendt en "standard” skorsten til testen. | praksis kan disse
forhold aendre sig. Derfor har du mulighed for at indstille Aduro-tronic automatikken til lige netop dine forhold.
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@nsker du, at primeaerluften skal lukke lidt langsommere: (fx hvis du har lidt mindre skorstenstreek, hvis dit breende
er lidt starre, eller hvis du gnsker lange intervaller imellem indfyringerne) Juster skruen pa frontsiden af
styringsbeslaget med en lille unbraconggle, sa lukningen sker langsommere. Hvis skruen drejes til hgjre forleenges
lukketiden og mod venstre afkortes lukketiden. Aduro-tronic mé ikke lukke p& mere end 6 minutter.

4.9 Ventilation/frisklufttilfgrsel

For at breendeovnen virker optimalt, skal der tilfgres luft til forbreendingen. Derfor skal der kunne komme
tilstreekkeligt med Iuft ind i rummet, hvor braendeovnen star. Taette huse, kraftige emhaetter og ventilationsanlaeg
kan skabe undertryk omkring braendeovnen, hvilket giver raggener og darlig forbraending. | disse tilfelde vil det
veere ngdvendigt at abne et vindue for at tilfare luft til forbreendingen og udligne undertrykket. Alternativt kan du
anbringe en luftrist i det rum, hvor braendeovnen star. Den luftmaengde, der bruges til forbreendingen, er ca. 25
m3/h.

5.0 Skorstenen
Data til beregning af skorsten:

Tree
Rggtemperatur malt ved [20°C] 289
Skorstenstraek ved prgvningeffekt 0.12/12
[mbar]/[Pa]
R@ggasmasseflow [g/s] 4,42

Den optimale forbreending opnées ved et konstant skorstenstraek pa 0,10 til 0,14 mbar malt i regragret over ovnen.
Der er mange faktorer, der pavirker skorstenstraekket, blandt andet temperaturen udenfor, vindstyrke og
omkringliggende bygninger. Kan der ikke etableres et tilstraekkeligt naturligt skorstenstraek, kan du montere en
ragsuger pa skorstenen. Er skorstenstraekket for hgijt, kan der monteres et spjeeld til regulering af
skorstenstraekket. Kontakt den lokale skorstensfejer for naermere radgivning herom.

Skorstenen skal vaere sa hgj, at treekforholdene er i orden — over 12 pascal. Hvis det anbefalede skorstenstraek
ikke opnas, kan der opsta problemer med r@g ud af Iagen ved fyring. P4 www.aduro.dk kan skorstenshgjde pa
stalskorsten beregnes.

5.1 Darligt treek i skorstenen

Hvis skorstenen er for lav, uteet eller mangelfuldt isoleret, kan der opsta problemer med skorstenstraekket (lad
skorstensfejeren vurdere det). Traekket skal veere ca. 0,10 — 0,14 mbar for at give en tilfredsstillende forbreending
og forhindre rggudslip.

Hvis skorstensfejeren vurderer, at treekket er i orden, og du stadig har problemer med opteendingen, kan du prgve
at forleenge opteendingsfasen/bruge flere tynde opteendingspinde, s& skorstenen varmes godt igennem.
Skorstenen treekker fgrst optimalt, nar den er varm. Opteendingsfasen kan forleenges ved at bruge masser af
optaendingspinde samt 1-2 opteendingsblokke. Nar der er dannet glgdelag, fyldes 2-3 stykker tart, klgvet braende
pa.

6.0 Vedligeholdelse af breendeovnen

Pakninger
Med tiden bliver pakningerne slidte og bgr derfor efterses. Er de utaette, bgr de skiftes.

Glas

VAadt trae kan give sodpletter pa ruden. De fiernes dog let med en fugtig klud, som du dypper i kold aske fra ovnen
og gnider pa det tilsodede glas. Der findes ogsa rengaringsmidler, der er specielt egnet til at fierne sod fra ruden, fx
Aduro Easy Clean svampen.

Breendkammeret

De gule plader i breendkammeret slides naturligt og bar udskiftes, nar der kommer revner pa mere end en halv
centimeter. Pladernes holdbarhed afhgenger af, hvor meget og hvor kraftigt ovnen bliver brugt. Du kan selv udskifte
pladerne, som fas i feerdige szet. Du kan ogsa kebe hele plader, sa du selv kan kopiere de slidte plader. Spgrg din
forhandler.
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Aske
Tom askeskuffen inden den bliver helt fyldt. Lad altid et askelag blive i bunden af ovnen, da det isolerer
breendkammeret og ggr det nemmere at taende op.

Renggring af breendeovnen

Ovnens overflade er malet med en varmebestandig Senotherm® maling, der holder sig paenest, hvis den blot
stgvsuges med et lille mundstykke med blgde barster eller staves af med en tar blgd klud. Brug ikke sprit eller
andre oplgsningsmidler, da dette vil fierne malingen. Braendeovnen ma ikke renggres med vand.

Breendeovnens indre og ragrar kan renggres gennem lagen og eventuelt gennem rensedbning i regrgret. Den
gverste ildfaste sten (rgglederpladen) kan fiernes. For at fa fri adgang til toppen af breendeovnen og ragraret
afmonteres metalrgglederpladen, som er monteret med to skruer. Rggrgret kan ogsa fjernes fra ovnen og renses
pa den made. Renggring af breendeovnens indre og ragrer bar foretages arligt eller hvis ngdvendigt oftere i
relation til, hvor ofte breendeovnen benyttes. Dette arbejde kan ogsa bestilles ved skorstensfejeren.

Reparation af overfladen
Far du en ridse i eller bliver overfladen pa din breendeovn slidt ned, kan den let efterbehandles/opfriskes med den
originale Senotherm® lak p& spraydase. Den fas i bade sort og gra hos din lokale forhandler.

Fedtsten
Fedtsten kan rengares med en blgd let fugtig klud eller ved benyttelse af sulfovand. Undga at bruge kalkoplgsende
midler, idet stenen indeholder kalk.

Bemaerk: al vedligeholdelse af breendeovnen bgr kun ske, nar den er kold.

Reservedele og uautoriseret sendring

Der méa kun anvendes originale reservedele til breendeovnen. Forhandleren kan vaere behjeelpelig med radgivning
og salg af reservedele. Enhver uautoriseret aendring af breendeovnen er forbudt, da breendeovnen derved ikke
leengere opfylder de godkendte specifikationer.

7.0 Tilbehar
Til Aduro ovnene tilbydes et bredt sortiment af tilbehgr:

Pejseseet

Braendekurve i filt og leeder
Breendespande

Pejsegitter

Briketkasse og askespand
Gulvplader i glas og stal
Ragrar

8.0 Reklamationsret og garanti

I henhold til kebeloven gzelder reklamationsretten i to ar fra kgbsdato af breendeovnen. Kabskvittering med dato
geelder som bevis. Reklamationsretten daekker ikke skader forarsaget af forkert installation og brug af
breendeovnen. Reklamationsretten omfatter ligeledes ikke Igsdele og sliddele (ildfaste sten, glas, pakninger,
skinner, stgbejernsrist og greb), da de slides ved almindelig brug. Disse dele kan kgbes som reservedele.

8.1 Online garantiregistrering

Aduro giver dig mulighed for at udvide ovenstdende garanti pa din breendeovn fra to til fem ar. Du skal blot ga ind
pa vores hjemmeside www.aduro.dk / www.aduro.no og registrere din nye ovn i vores garantidatabase. Garantien
treeder i kraft, safremt du udfylder samtlige datafelter. Tidsfristen for registrering af din breendeovn er en maned fra
kab af ovnen.

9.0 Spargsmal og svar
Har du brug for yderligere informationer, kan du laese meget mere pa www.aduro.dk / www.aduro.no.

God forngijelse!


http://www.aduro.dk/
http://www.aduro.no/
http://www.aduro.dk/
http://www.aduro.no/
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PROVNINGSATTEST V. ‘1 /
Rhein-Ruhr Feuerstétten Priifstelle « Im Lipperfeld 34 b - 46047 Oberhausen L J

% Anerkendt prgveinstitut i h. t. Delstatsbyggevedteegterne, reg.nr.: NRW 15 Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle
“  Anerkendt prgveinstitut for byggetilsynsmaessige tilladelser
%  Anerkendt DIN CERTCO preveinstitut, reg.nr.: PL139

% Anerkendt preveinstitut, godkendt af Europakommissionen, notified body: 1625 « DAKKS
Deutsch

Alfll("resit?erungsstelle

D-PL-17727-01-00

Kontrolerklzering nr. RRF — 40 12 3010 - 2

Provens art Prgve i h. t. DIN EN 13240

Genstand for prgven: Braendeovn Aduro 1-1, Aduro 1-1 SK, Aduro 1-2

Ordregiver: Aduro A/S, Beringvej 17, DK-8361 Hasselager

Nominel varmeydelse: 6,0 kW

Stgvemissionen: 24 mg/Nm’ved 13% O, efter CEN/TS15883, Annex A. 1 (DINplus metode)
OGC 56 mglesved 13 % O, efter CEN/TS15883, Kapitel 4

Virkningsgrad: 81 %

CVR nr.: 28488602 P-nr.: 1011141389

Provningsresultater: CO-volumenprocenten i forbraendingsgassen i ovennaevnte brasndeovn

udger ved en nominel varmeydelse ifalge prevebetingelserne i
DIN EN 13240 med prgvebraendslet brasndestykker 0,06 vol.-%,
(750 mg/Nm?) relateret til 13 % O,.

Bemeerk venligst, at de oplyste veerdier er uddrag af prgvningsrapporten.

Det attesteres herved at ovenfor naevnte fyringsanlaeg opfylder
emissionskravene i: Bilag 1 til bekendtggrelse nr. 46 af 22/01/2015
vedr. regulering af luftforurening fra fyringsanlaeg til fast breendsel
under 1 MW (1. og 2. trin).

Godkendelsesafd nge%r Skorsensfejer pategning

Dipl.-Ing. S. Miiller
Oberhauyéen, 26.02.2015 Dato, underskrift
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Deutsch

Herzlichen Glickwunsch zum Erwerb Ihres neuen Aduro Kaminofens!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung griindlich durch, bevor Sie mit der Montage beginnen oder den Ofen in
Betrieb nehmen. Wir wiinschen lhnen viel Spaf3 mit lhrem neuen Aduro 1-1/1-1SK Kaminofen.

1.0 Allgemeines

1.1 Zulassungen

Ihr Aduro Kaminofen wurde nach europaischen Normen und Richtlinien hergestellt (EN 13240, NS 3058 (Norway),
DIN+, CE) und in fihrenden européaischen Prifinstituten getestet und zugelassen. Dies gibt lhnen die Garantie,
dass der Ofen samtlichen Anspriichen an Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Wirkungsgrad, d. h. Heizokonomie,
gerecht wird. Gleichzeitig ist Aduro 1-1/1-1SK mit dem Umweltsiegel ,nordischer Schwan® zertifiziert worden.

1.2 Technische Daten

Nennwarmeleistung 6 kW

Rauchabgang, Durchmesser @150 mm oben/hinten

AulRenabmessungen (HxBXT) 1015 x 500 x 450 / 1045 x 500 x 450 mm (SK)
Hoéhe Rauchstutzen Gber dem Boden 995 mm

Abstand von der Mitte des Rauchstutzens 195 mm

bis zur Hinterkante des Ofens

Gewicht 95 kg / 113 kg (SK)

Material Stahl

Brennstoffe Holz-, Holzbriketts und Braunkohle
Lange Brennmaterial max. 36 cm

Konvektionsofen v

Priméare-, sekundare- und tertiare Luftzufuhr v

Scheibenspiilung v
Aschkasten v
Wirkungsgrad 81,2%
Schornsteinzug 12 Pa
Maximale Aufgabemenge pro Stunde:

- Holz ca. 3,4 kg
Raumheizvermdgen in Gebauden mit

- Optimaler Isolierung 150 m?

- Durchschnittlicher Isolierung 100 m?

- Schlechter Isolierung 60 m?

1.3 WICHTIG: PRODUKTIONSNUMMER
Auf der Rickseite Ihrem Kaminofen finden Sie ein Schild mit der Produktionsnummer. Wir empfehlen dass Sie
diese Nummer bevor Montage notieren. Bei Anfragen bei lhrem Handler, bendtigen Sie diese Nummer.

P/ Nr.
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1.4 Heimtransport

Wenn Sie Ihren Kaminofen nach Hause transportieren, sollte dieser senkrecht stehen. Wenn Sie den Ofen
trotzdem liegend transportieren méchten, ist es besonders wichtig die losen Teile in der Brennkammer
(Gusseisenrost und lose feuerfeste Steine) zu entfernen, und Aschkasten herauszunehmen. Alternativ kénnen Sie
die feuerfesten Steine und den Gusseisenrost im Brennkammer liegen lassen und danach mit tberschussigem
Verpackungsmaterial auffillen, so dass die losen Teile festgehalten werden.

2.0 Montage der Specksteinverkleidung
Aduro 1-1SK ist mit Speckstein verkleidet. Um Schéden zu vermeiden ist es sehr wichtig, folgenden Vorschriften zu
folgen. Bitte behandeln Sie die Specksteine sehr vorsichtig!
Die Topplatte liegt bei der Lieferung auf dem Ofen und wird
bevor weitere Hantierung entfernt. In der Schublade liegen
sechs Specksteinseiten, 12 Dibel und 6 Metallbeschlage, die
auch bevor weitere Hantierung entfernt werden.

-

'
|
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Die Specksteinverkleidung soll dann montiert werden, wenn
der Ofen richtig platziert ist. Bei der Montage von den
Specksteinen werden die beigelegten 12 Dubel und die
Metallbeschlage benutzt.

1. Platzieren Sie vorsichtig den einen Seitenstein auf
die Dubel auf der Bodenplatte und platzieren Sie
Dubel in die zwei Locher am oberen Rand des
Steins. Danach wird der Stein durch die Dubel an
dem Korpus des Kaminofens mit Hilfe vom
Metallbeschlag befestigt (sehen Sie die unten
stehende lllustration).

2. Wiederholen Sie Punkt 1 mit dem mittleren und
oberen Seitenstein.

3. Wiederholen Sie Punkt 1-2 auf der Gegenseite.

4. Legen Sie die Specksteintopplatte auf den Ofen.

> -

LI

2.1 Montage des Ofens mit Abgang hinten

Wenn Sie den Abgang hinten am Ofen benutzen méchten, ist
es wichtig, dass die Montage des Abgangs vorgenommen
wird, bevor die Specksteine montiert werden. Bitte die
Deckplatte richtig auflegen.Siehe Punkt 3.2.

|~

(( E

3.0 Montage des Kaminofens

Die Montage des Ofens muss den geltenden Anforderungen der Behdrden sowie den 6rtlichen Baubestimmungen
entsprechen. Wir empfehlen vor der Montage des Ofens, Kontakt mit dem 6rtlichen Schornsteinfeger
aufzunehmen. Fragen Sie evtl. Ihren Handler um Rat Uber die Montage.

Ihr zustandiger Bezirksschornsteinfeger ist vor Aufstellung des Kaminofens zu informieren. Er ist als Fachmann in
der Lage, lhnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und wird nach der Aufstellung des Kaminofens den
ordnungsgemafen Anschlul® Uberprifen. Nahere Angaben uber gesetzliche Vorschriften zur Aufstellung

und zum Betrieb von Feuerstéatten konnen der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) sowie der
Feuerstattenverordnung (FeuVo) entnommen werden.

3.1 Abstand zu brennbarem Material

Nur wenn der Ofen gegen brennbares Material aufgestellt wird, gibt es Anspriiche zu Abstand. Sehen Sie die
unten stehende lllustration und das Schema. Der Abstand kann durch die Aufstellung eines hinter lufteten
Strahlungsschutzbleches reduziert werden. Fragen Sie auch dazu lhren Schornsteinfeger. Das Einhalten von
Abstanden ist nur dann erforderlich, wenn der Ofen neben brennbarem Material aufgestellt wird. Mit Ricksicht auf
die Konvektionsluft und die Reinigung empfehlen wir jedoch, dass der Abstand zum Mauerwerk 5-10 cm betragt.
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Abstand zu brennbarem Material

Abstand hinten Abstand hinter dem Bei Abstand seitlich Moblierungsabstand
Ofen mit isoliertem Eckaufstellung
Rauchrohr
17 cm 12 cm 30cm 45 cm 100 cm

*mit isoliertem Rauchrohr

Bagside / behind / hinten *
i 17 /*12 0

[
-« 45 —» 45 —» & 30

I
!
| A
I
|

100

Auch fur den Aufstellungsplatz sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. So sollte der FuRboden vor
dem Kaminofen aus nicht brennbarem Material bestehen (z. B. Fliesen, Klinker oder Naturstein). Besteht der
Fulzboden aus brennbaren oder temperaturempfindlichen Materialien, wie z. B. Holz, Parkett, Kork oder Teppich
aus Natur- oder Kunstfasern, muss eine nicht brennbare Unterlage (z. B. Stahlblech oder Fliesen) vorgesehen
werden. Die Mindestgré3e dieser Unterlage ist in den einschlagigen Landesvorschriften festgelegt. Fragen Sie
Ihren Schornsteinfeger. Normalerweise muss der Boden vor dem Kaminofen mit einem nicht brennbaren Material
mindestens 50 cm vor dem Ofen und 30 cm beiderseits der Ofentiir gedeckt werden.

Bodentragféahigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Unterlage das Gewicht des Ofens und des Stahlschornsteins
tragen kann.

3.2 Rohranschluss

Aduro 1-1/1-1SK ist bei der Lieferung immer fir Rauchabzug oben vorbereitet. Wenn das Rauchrohr hinten
montiert werden soll, muss die runde Deckplatte oben an der Riickseite des Ofens abgebrochen werden. Danach
muss der Rauchstutzen (sitzt bei dem oberen Rauchabzug oben auf dem Ofen) mit der Deckplatte (die Platte, die
den Rauchabzug hinten deckt) umgetauscht werden.

Ist der Ofen (Aduro 1-1SK) mit Abgang hinten montiert, werden die drei justierbaren Halter zwischen Innerofen und
Unterseite montiert. Die Hohe der Halter kann justiert werden, damit die Halter halbwegs unter den Speckstein
eingespannt werden. Dadurch wird eine "Plattform” fiir die kleine Schmuckplatte/’Gajol“ gebildet. SchlieRlich wird
die Schmuckplatte aufgelegt (Platte finden Sie im Aschkasten).

Fir Aduro Kaminodfen wird ein Rauchrohr mit einem 150 mm Diameter benutzt.
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3.3 Anschluss an einen gemauerten Schornstein

Wenn der Kaminofen an einen gemauerten Schornstein angeschlossen werden soll, muss entweder der hintere
oder der obere Rauchabzug zusammen mit einem gebogenen Rauchrohr benutzt werden. Nach der Aufmessung
muss ein Loch im Schornstein vorbereitet werden, in dem die Mauerbuchse eingesteckt wird. Schliel3en Sie das
Loch mit Kaminmaortel. SchlieRlich werden Kaminofen und das Rauchrohr richtig platziert. Legen Sie eine diinne
Dichtungsschnur zwischen Rauchrohr und Mauerbuchse. Das Rauchrohr muss 5-10 cm in die Mauerbuchse
einstecken — es darf aber nicht die Offnung im Schornstein blockieren (sehen Sie die unten stehende lllustration).

T VI T

J

1 1A

Bauart 1 (selbstschlieBende Tir)

Der Feuerraum muss bei Betrieb und Stillstand geschlossen bleiben, da sonst weitere am gleichen Schornstein
angeschlossene Feuerstatten erheblich beeinflusst werden. Die Feuerraumtir ist selbstschlieRend. Sie darf nur
zum Nachlegen des Brennstoffes getffnet werden. Die SelbstschlieRfunktion wird durch eine im Scharnier der
Feuerraumtlr eingesetzte Rickstellfeder gewahrleistet.

Fur eine Mehrfachbelegung sind Geréate nur geeignet, wenn:
- Das Gerat ist nur mit geschlossenen Ttren zu betreiben
- Die Tur(en) sowie alle Einstelleinrichtungen des Geréts sind zu schlieBen, wenn das Geréat aul3er Betrieb
ist.

4.0 Heizen im Kaminofen

4.1 Wichtige Warn- und Sicherheitshinweise

Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt in der Nahe des Kaminofens, wenn dieser in Betrieb ist, sein.
Die Verletzungsgefahr an heil3en Teilen des Kaminofens ist erheblich.
Bewahren Sie niemals leicht entziindliche Flussigkeiten wie Benzin oder Spiritus in der unmittelbaren Nahe
des Kaminofens auf.
Verwenden Sie niemals leicht entziindliche Flissigkeiten zum Anziinden des Kaminofens.
Eine Abluft-Dunstabzughaube, die im gleichen oder in anliegenden Raumen betrieben wird, kann zu Aus-
treten von Rauchgas in den Aufstellraum fihren, wenn dem Raum zu wenig Frischluft zugefuhrt wird.
HeiRe Asche darf nicht in die Milltonne oder ins Freie weggeworfen werden.
Der Kaminofen darf nicht mit offener Feuerraumtir betrieben werden. Nur wahrend der Anziindung kann
die Tur die ersten paar Minuten angelehnt werden.

e Im Falle eines Schornsteinbrands: Schlie3en Sie alle Drosselklappen und rufen Sie die Feuerwehr an.

4.2 Brennmaterialien

Der Kaminofen ist fir Holz, Holzbriketts und Braunkohle geeignet. (Wenn Sie Braunkohlebriketts benutzen, muss
die Priméare Luftzufuhr immer offen sein, d.h. die Aduro-tronic Automatik muss demontiert werden). Das Bundes-
Immissionsschutzgesetz schreibt vor, dass nur trockene naturbelassene Hélzer (Feuchtigkeitsgehalt héchstens 18
%) als Brennstoff fur Kleinfeuerstatten verwendet werden dirfen. Nasses Holz fiihrt zu stérkerer Teerbildung. Am
besten geeignet sind Holzscheite von ca. 10 cm Umfang und max 36 cm L&nge aus mindestens zwei Jahren
trockengelagertem Buchen-, Eichen-, Birken- oder Obstbaumholz.

Wichtig: Ein Kaminofen ist keine ,Millverbrennungsanlage®. Auf keinen Fall dirfen Kohlegruf3, Feinhackschnitzel,
Rinden- und Spanplattenabfélle, feuchtes und/oder mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz, Papier und Pappe
(auBer zum Anziinden) verbrannt werden. Fossile Brennstoffe durfen auch nich verwendet werden. Das
Verbrennen von Abfall ist gemaf Bundes-Immissionsschutzgesetz verboten. Die bei der Abfallverbrennung
entstehenden Abgase kdnnen lhre Gesundheit gefahrden sowie Schaden an den Schamotten- und Metallteilen
Ihres Kaminofens und am Schornstein verursachen.



4.3 Anziinden und Anheizen
Das Anziinden ist fur einen schnellen und effektiven Start der Verbrennung von grof3er Bedeutung.

1) Offnen Sie sowohl die primare Luftzufuhr/Anlaufschieber unten an der Tiir als auch die sekundare
Luftzufuhr oben hinter der Tir. Die sekundére Luftzufuhr ist geschlossen wenn der Schieber nach links
geschoben ist und offen, wenn der Schieber nach rechts geschoben ist. Um die primare Luftzufuhr zu
offnen missen Sie den Schieber herausziehen. Die unten stehende lllustration zeigt die Schieber.

2) Legen Sie ein Stlick gespaltenes Holz quer in die Brennkammer und zwei Ziindtabs nebenan. Entziinden
Sie die Ziuindtabs und legen Sie gleich danach noch ein gespaltenes Holzstlick daneben und einige
kleinere Holzstiicke quer obendrauf. Die Zundtabs brauchen ein bisschen Luft — die Holzstiicke missen
jedoch dicht an einander liegen, um einander aufzuwérmen.

3) Lassen Sie die Tur 1 cm offen, bis das Glas so warm ist, dass es nicht mehr berihrt werden kann.
SchlieBen Sie dann die Tur. Wenn es klare sichtbare Flammen gibt, und das Feuer gut brennt, schlie3en
Sie die priméare Luftzufuhr unter der Tr.

Auf www.adurofire.de finden Sie den Film ,So haben Sie mit lnrem Kaminofen Erfolg®, wo Sie sehen kénnen wie
Sie den Ofen bedienen.

' //_Q\

/
/

/ \
Sekundare Luftzufuhr ‘\E“

Y

Priméare Luftzufuhr

ACHTUNG: Die einzelnen Bedienungselemente werden 6fters sehr hei3! Zur Bedienung im hei3en Zustand bitte
die als Zubehdr mitgelieferte ,kalte Hand“ benutzen

4.4 Erste Inbetriebnahme

Der Ofen ist in Mehrwegverpackung verpackt (Holz und Plast). Diese muss in Ubereinstimmung mit den nationale
Vorschriften beziglich Entsorgung von Abfélle entsorgt werden. Das Verpackungsholz kann eventuell in kleineren
Stlicken zersagt werden und zum erstmaligen Anheizen des Kaminofens benutzt werden. Das Holz der
Verpackung bitte zum erstmaligen Anheizen des Kaminofens verwenden. Beim ersten Heizen im Ofen muss
vorsichtig vorgegangen werden, da alle Materialien sich an die Warme gewdhnt werden miissen. D. h. den
Kaminofen langsam aufwéarmen, bis er Hochstwarme erreicht. Danach mehrere Male nachlegen, so dass der Ofen
recht gut durchgewarmt wird. Der Lack, mit dem der Ofen lackiert ist, hartet beim ersten Feuern, und dabei kdnnen
Rauch-/Geruchsbeldstigungen entstehen. Sorgen Sie deshalb immer fir eine gute Entluftung.
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Bitte seien Sie darauf aufmerksam, dass sich die Farbe der Handschuhe auf den Ofen abfarben kann, wenn der
Lack nicht genligend gehartet ist. Bitte beriihren Sie deswegen erst die Tir nach den ersten 2-3 Anziindungen.
Wahrend der ersten Inbetriebnahme, die mit etwa 1 kg Holz durchgefuihrt werden muss, muss die Tir leicht
angelehnt bleiben und darf nicht geschlossen werden, bis der Ofen kalt ist. Dies ist zu verhindern, dass die
Dichtung am Ofen klebt.

4.5 Heizanleitung
Der Kaminofen ist fir intermittierende Verbrennung vorgesehen.

Um die beste Verbrennung zu sichern, muss der Effekt/die Warmeabgabe mit dem Holz reguliert werden. Kleinholz
gibt kraftigerer Verbrennung als grof3e Holzscheite, da die Oberflache grof3er ist und dadurch wird mehr Gas
freigegeben. Entscheidend fir die Verbrennung ist auch die Menge von Holz in der Brennkammer. Bei normalem
Gebrauch soll nicht mehr als zwei Holzscheite eingelegt werden. Wenn ein hoher Effekt erfordert wird, kann mehr
Holz nachgelegt werden. Die nominelle Warmeleistung wird beim Einlegen von ca. 1,5 kg Holz pro Stunde erreicht.

4.6 Sekundare Luftzufuhr

Der Schieber oben hinter der Tur muss immer wéahrend des Heizens offen sein. Der Schieber darf nie so
geschlossen sein, dass die Flammen ausgehen. Es muss immer sichtbare Flammen geben, um eine saubere und
effektive Verbrennung zu sichern. Eine zu niedrige Luftzufuhr kann zu einer schlechten Verbrennung, hohen
Emissionen als auch einer schlechten Wirkungsgrad fuhren. Die Scheibenspilung, die Ru3ablagerungen an der
Glasscheibe verhindert, wird auch von der sekundéren Luftzufuhr gesteuert.

Aduro-Schlissel: dieser Schlussel ist beigelegt und erleichtert die Bedienung der sekundaren Luftzufuhr.
Montieren Sie den Aduro-Schlissel auf der sekundéaren Luftzufuhr, wie hier gezeigt. Die Luftzufuhr ist geschlossen
wenn der Schieber nach links geschoben ist und offen, wenn der Schieber nach rechts geschoben ist. Nach
Verwendung kdnnen Sie den Schlussel an der Kante der Schublade verwahren.

4.7 Primare Luftzufuhr

Wenn neues Holz eingelegt wird, muss die priméare Luftzufuhr gedffnet werden, bis das Feuer richtig brennt. Um
das Holz optimal auszunutzen, muss das Nachlegen von Holz erst dann erfolgen, wenn eine solide Glutschicht
erreicht ist, und es notig ist, die primare Luftzufuhr zwei Minuten zu 6ffnen, um die neuen Holzscheite anzuziinden.

Um das Risiko zu reducieren, dass Asche aus dem Ofen kommt beim Nachlegen von Holz, ist es eine gute Idee,
der Schieber unter der Tur eine Minute, bevor die Tur geoffnet wird, zu 6ffnen. Dies sichert einen héheren Zug
durch den Ofen und reduziert dadurch das Risiko, dass Asche aus dem Ofen fallt.

Achtung: Wenn der Kaminofen Uberfordert wird und mehr als ca. 3,4 kg Holz pro Stunde abbrennt, gibt es ein
Risiko, dass sich der Lack verfarbt und spéater abféllt. Der Ofen kann spater lackiert werden — dies ist jedoch nicht
von der Garantie umfasst. Sonstige Schaden am Kaminofen, die durch die Uberforderung des Ofens entstanden
sind, sind auch nicht von der Garantie umfassen.

4.8 Aduro-tronic

Die Aduro-tronic ist eine patent angemeldete Automatik, die den Kaminofen fir Sie
bedient. Sie miissen nur noch daran denken, den Ofen mit trockenem Holz zu beladen
und die Automatik zu aktivieren. Den Rest macht die Aduro-tronic - und Sie kénnen in
Ruhe das Feuer und die effektive Verbrennung geniel3en. Sie funktioniert ohne
Stromanschluss.

Achtung: Um jedoch ein optimales Verbrennungsergebnis zu erzielen, ist es wichtig,
immer trockenes Holz in der richtigen Grol3e zu verwenden.
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4.8.1. So bedienen Sie Ihre Aduro-tronic

Beim Anziinden

Beim ersten Anziinden ist es wichtig, dass das Feuer eine maximale Menge
an Primarluft zugefuhrt werden kann. Deshalb kann der Anlaufschieber
,zwangsgeoffnet” werden. Um die Aduro-tronic in der Position
.Zwangsgeoffnet” zu stellen, gehen Sie wie folgt vor:

I

1. Ziehen Sie die priméare Luftzufuhr heraus.
2. Setzen Sie den Aduro-Schliissel dazwischen.

Wenn der Kaminofen heifd ist und am Boden der Brennkammer eine
Glutschicht entstanden ist, kann die Aduro-tronic auf die Automatik Position
gestellt werden, d. h. den Schlissel wieder entfernen.

Alternativ kann die Ttr die ersten paar Minuten wahrend der Anziindung m
angelehnt werden (ohne Schlussel)

Beim Befeuern

Immer wenn neues Holz nachgelegt wird, muss binnen der ersten Minuten
eine genau bemessene Menge Primarluft zugefiihrt werden. Es ist jedoch
wichtig, dass diese Beluftung mit der Primarluft nicht zu lange dauert. Nur
dann kann eine optimale Verbrennung sichergestellt werden. Die Aduro-tronic
sorgt dafir, dass die priméare Luftzufuhr zum richtigen Zeitpunkt wieder
gedrosselt wird. Sie aktivieren die Automatik durch ein Herausziehen der
Primarluftklappe, sobald neues Holz nachgelegt wird. Die Automatik schlief3t
danach die Primarluft.

Die Requlierung der Aduro-tronic Automatik

Die Automatik ist vom Werk her so eingestellt, dass die primare Luftzufuhr im Laufe von den ersten 5 Minuten
schliefdt. Diese Einstellung wurde beim danischen Technologischen Institut beim Test von Kamindfen mit
Brennholz in der ,StandardgroRe” und mit einer optimalen Feuchtigkeit von 17-20 % verwendet. Als
~otandardgrofie” fir Brennholzscheite gilt eine Lange von ca. 30 cm und eine Dicke von ca. 10 x 10 cm. Beim
Testen wurde auf3erdem ein ,Standardschornstein® verwendet. In der Praxis kdnnen diese Verhaltnisse naturlich
variieren. Die Aduro-tronic lasst sich daher genau auf die Verhéltnisse Ihres Kaminofens einstellen. Wenn Sie
mochten, dass die priméare Luftzufuhr etwas langsamer gedrosselt werden soll (z. B. wenn Sie einen etwas
engeren Schornsteinzug haben, lhre Holzscheite etwas gro3er sind oder Sie noch seltener nachlegen méchten):
Justieren Sie die Schraube auf der Vorderseite der Steuerungseinheit mit Hilfe eines kleinen Inbusschliissels,
damit die Drosselung langsamer vonstatten geht. Drehen Sie die Schraube nach rechts um die Schliel3zeit zu
verlangern und nach links um die Schlie3zeit zu verkiirzen. Aduro-tronic muss nach maximal 6 Minuten
geschlossen sein.

4.9 Ventilation

Beim Betrieb der Feuerstatte muss eine ausreichende Raumbeliftung, d. h. Au3enluftzufuhr in dem Auf-
stellungsraum sichergestellt werden. Dies kann durch ein gedffnetes Fenster oder eine gedffnete AuRentir
erfolgen. Sicherer ist jedoch, wenn gleichzeitig mit der Aufstellung des Kaminofens eigens fiir die erforderliche
Verbrennungsluftzufiilhrung eine besondere Offnung in die AuRenwand im Bereich des Aufstellungsplatzes des
Kaminofens geschaffen wird. In die Offnung, wird ein einstellbares Liiftungsgitter eingesetzt, welches sich von der
Raumseite her 6ffnen und schlief3en lafit. Der Kaminofen benétigt bei der Verfeuerung von Holz bis zu 25 m3
Frischluft pro Stunde.

5.0 Schornstein
Daten zur Berechnung des Schornsteins (bei Nennwarmeleistung):

Holz
Abgastemperatur gemessen bei [20°C] 289
Foérderdruck bei Nennwarmeleistung 0.12/12
[mbar]/[Pa] '
Abgasmassenstrom [g/s] 4,42

Um einen einwandfreien Betrieb des Kaminofens sicherzustellen, muss der Schornsteinzug méglichst konstant auf
einem Wert von 0,10 bis 0,14 mbar, gemessen im Rauchrohr hinter dem Ofen, gehalten werden. Da der
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Schornsteinzug von mehreren verénderlichen Faktoren wie Au3enlufttemperatur, Rauchgastemperatur,
Schornsteinbelegung, Windstarke usw. beeinfluf3t wird, ist er im Jahresverlauf sehr unterschiedlich. Wenn es nicht
maoglich ist, einen natirlichen, ausreichenden Zug zu etablieren, kann ein Rauchsauger am Schornstein montiert
werden. Wenn der Zug zu hoch ist, kann man eine Klappe zu Regulierung des Schornsteinzuges montieren.
Kontaktieren Sie den oértlichen Schornsteinfeger fiir nahere Beratung.

Fur die Héhe des Schornsteins gibt es keine besonderen Bestimmungen, jedoch sollte er so hoch sein, dass
geniigend Schornsteinzug entsteht — tiber 12 Pa. Wenn der empfohlene Schornsteinzug nicht errreicht wird,
kénnen Probleme mit Rauch durch die Tir entstehen.

5.1 Fehlender Zug im Schornstein
Wenn der Schornstein zu niedrig, undicht oder mangelhaft isoliert ist, kann es Probleme mit dem Zug verursachen
(lassen Sie den Schornsteinfeger dies beurteilen). Der Zug muss ungefahr 0,10 — 0,14 mbar sein.

Wenn der Zug in Ordnung ist, kann die Anziindphase durch das Einlegen mehrerer diinneren Holzscheite
verlangert werden, damit der Schornstein gut durchgewarmt wird. Der Zug ist erst dann optimal, wenn der
Schornstein warm wird. Die Anziindphase wird verlangert, wenn mehr Kleinholz und zwei Ziindtabs eingelegt
werden. Wenn die Glutschicht solide ist, legen Sie noch 2-3 gespaltene Holzstlicke darauf.

Betrieb in der Ubergangszeit

Bei AuRBentemperaturen Uber ca. 15°C kann es bei geringer Feuerungsleistung u. U. zur Beeintrachtigung des
Schornsteinzuges kommen, so dass die Rauchgase nicht mehr vollstédndig abziehen (Qualm, Geruch nach
Rauchgasen). In diesem Fall erhdhen Sie die Verbrennungsluft. Geben Sie in der Folge geringere
Brennstoffmengen auf. Schlieen Sie die Tiren und Luftschieber der anderen am gleichen Schornstein
angeschlossenen Feuerstatten, die nicht in Betrieb sind. Kontrollieren Sie die Reinigungsoéffnungen des
Schornsteins auf Dichtheit.

6.0 Wartung und Reinigung
Dichtungen

Kontrollieren Sie, dass die Dichtungen unbeschadigt und weich sind. Ist dies nicht der Fall, sollten sie
ausgewechselt werden. AuRerdem sind die Tur- und Verschlussscharniere mit Kupferfett einzufetten.

Glasscheibe

Die grof3e Glasscheibe bleibt sauber dank wirkungsvoller Scheibenspiilung - einem Luftvorhang, der das Verru3en
der Scheibe verhindert. Voraussetzungen fiur die Scheibenspllung sind die Benutzung von trockenem Holz und
dass der Schornstein den nétigen Zug hat. Nasses Holz kann Rul3flecken an der Scheibe verursachen. Am
einfachsten bei starker VerruBung ist es, die Scheibe mit Kaminglasreiniger zu putzen oder einem Stlick
Klchenrolle, eventuell mit ein bisschen Wasser und ein wenig Asche darauf, zu reinigen. Zuletzt mit trockener
Kuchenrolle abtrocknen. Wenn diese Reinigung durchgefihrt wird, muss das Glas kalt sein. Am besten benutzten
Sie jedoch den Aduro Easy clean Schwamm.

Die Brennkammer

Die effektive Isolierung der Brennkammer kann mit der Zeit verschleiRen. Es hat fur die Effektivitat des Ofens keine
Bedeutung, dass die Isolierung reif3t. Sie sollte jedoch ausgewechselt werden, wenn der Verschleil3 die Halfte der
urspringlichen Starke tbersteigt. Sie konnen selbst die Platten, die als ein kompletter Satz erhaltlich ist,
umtauschen. Sie kénnen auch ganze Platten kaufen, und die alten Platten kopieren. Fragen Sie lhren Verkaufer.

Asche

Der Aschkasten wird am einfachsten entleert, indem eine Abfalltiite Gber die Schublade gezogen wird, diese
umgedreht und danach wieder vorsichtig aus der Tute herausgezogen wird. Asche wird durch die Millabfuhr
entsorgt. Achten Sie darauf, dass sich noch 24 Stunden, nachdem das Feuer im Ofen ausgegangen ist, Glut in der
Asche befinden kann! Lassen Sie immer etwas Asche im Boden des Ofens liegen. Dies isoliert die Brennkammer
und macht es einfacher das Feuer anzuziinden.

Reinigung des Kaminofens

Die Wartung des Ofens sollte nur vorgenommen werden, wenn er Kkalt ist. Die téagliche Wartung beschrénkt sich auf
ein Minimum. Es ist am einfachsten, den Ofen auf3en mit einem kleinen Mundstiick mit weichen Birsten
staubzusaugen. Der Ofen kann auch mit einem trockenen, weichen Lappen oder einem weichen Handfeger
abgestaubt werden. Der Kaminofen darf nicht mit Wasser gereinigt werden.
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Das innere und aufRere Rauchrohr des Kaminofens kdnnen durch die Tur und eventuell durch eine Klappe im
Rauchrohr gereinigt werden. Der oberste feuerfeste Stein (Rauchleitplatte) kann entfernt werden. Um freien
Zugang zu dem oberen Teil des Kaminofens und dem Rauchrohr zu bekommen, wird die Rauchleitplatte in Stahl,
die mit zwei Schrauben montiert ist, abmontiert. Das Rauchrohr kann auch vom Kaminofen entfernt und gereinigt
werden. Die Reinigung des inneren Kaminofens und des Rauchrohrs soll jahrlich gemacht werden. Wenn der Ofen
jedoch ofters benutzt wird, soll die Reinugung 6fters vorgenommen werden. Der Schornsteinfeger kann diese
Reinigung ausfiihren, wenn dies gewiinscht wird.

Oberfléche

Es ist normalerweise nicht nétig, die Oberflache nachzubehandeln. Eventuelle Lackschaden kénnen jedoch mit
Senotherm®-Spray ausgebessert werden. Bitte seien Sie darauf aufmerksam, dass sich die Farbe der
Handschuhe auf den Ofen abférben kann, wenn der Lack nicht genligend gehartet ist. Diese hitzebestandige
Farbe ist nicht feuchtigkeitsfest. Stellen Sie deshalb keine Gegensténde auf den Ofen. Es kdnnte sich durch
Schwitzwasser leicht unschéne Rostflecken bilden.

Speckstein
Speckstein kann mit einem weichen leicht feuchtigen Tuch oder bei Verwendung von sulfoniertem Wasser

gereinigt werden. Vermeiden Sie kalkauflésendes Mittel zu benutzen, da der Stein Kalk enthalt.

Alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind bei vollstandig ausgekiihltem Ofen vorzunehmen.

Ersatzteile und unautorisierte Anderung

Es darf nur originale Ersatzteile fir den Kaminofen benutzt werden. Der Verkaufer kann IThnen mit Ratgebung und
Verkauf von Ersatzteilen behilflich sein. Jede unautorisierte Anderung des Kaminofens ist verboten, da der
Kaminofen sonst nicht mehr die gepruften Spezifikationen erfullt.

7.0 Zubehor

Fur diesen Ofen gibt es folgendes Zubehor:
e Kaminbesteck

Holzkorbe in Filz und Leder

Holzeimer

Sicherheitsgitter

Brikettkasten und Ascheimer

Unterlegplatte in Glas und Stahl

Rauchrohr

8.0 Reklamationsrecht und Garantie

Unsere Gewahrleistungsfrist betragt zwei Jahre flr Ihren neuen Kaminofen. Als Beleg dient das Kaufdatum Ihrer
Rechnung. Eine Gewébhrleistung kann jedoch nur dann erfolgen, wenn die technischen Richtlinien und Hinweise in
dieser Betriebsanleitung beachtet wurden. Nicht garantiepflichtig sind alle lose Teile, die der direkten Feuerung
ausgesetzt sind (z. B. Glasscheiben, Isoliersteine, Feuerroste, Dichtungen usw.). Diese Teile kdnnen spater
ausgetauscht werden und als Ersatzteile gekauft werden. Ebenfalls von der Gewéhrleistung ausgeschlossen sind
Schéaden, die infolge unkorrekter Bedienung des Ofens, eines unsachgemafRen Anschlusses oder aufgrund der
Einwirkung physischer Gewalt entstanden sind.

8.1 Online Garantie Registrierung

Sie haben die Mdglichkeit, Ihr erworbenes Produkt online auf www.adurofire.de zu registrieren. Wenn Sie das
online Formular ausfullen, kdnnen Sie die oben stehende Garantiedauer auf 5 Jahre Produktgarantie erweitern.
Bitte flillen Sie innerhalb von einem Monat das Formular vollstdndig aus. Voraussetzung fir die Garantieleistung
ist, dass das Gerat geméaR vorliegender Bedienungsanleitung installiert und betrieben wurde.

9.0 Fragen und Antworten
Haben Sie weitere Fragen betreffend Aduro Kaminéfen - dann sehen Sie bitte www.adurofire.de.

Viel Vergniigen!
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English

Congratulation with your new wood burning stove!

In order to get the best possible pleasure and benefit from your new Aduro wood burning stove, it is important that
you read this User Manual thoroughly before you install your wood burning stove and start to use it.

1.0 General

1.1 Compliance

Aduro 1-1/1-1SK complies with the EN 13240 European standards, as well as the NS 3058 Norwegian standard
and is thereby approved for installation and use in Europe. At the same time, the manufacturing process is subject
to external quality control. The product documentation for Norway has Sintef number 110-0332 and can be
downloaded from our website at www.aduro.no or from www.nbl.sintef.no. Aduro 1-1/1-1SK also carries the Nordic
Swan Eco-label, which guarantees that the wood burning stove complies with the most stringent environmental
requirements and has been manufactured in an environmentally correct manner.

1.2 Technical data

Nominal power 6 kW

Flue outlet, diameter @150 mm top/rear
Measurements (HxBxD) 1015 x 500 x 450 / 1045 x 500 x 450 mm (SK)
Height exhaust branch above floor level 995 mm

Distance from centre of exhaust branch to 195 mm

rear edge of fireplace

Weight 95 kg / 113 kg (SK)
Material Steel

Fuel Wood and woodbriquettes
Max wood lenght 36 cm

Convection stove v

Primary-, secondary- and tertiary air supply v

Air-wash system v

Ashpan v

Energy efficiency 81,2%

Chimney draught 12 Pa

Maximum combustion amount per hour:

- Wood approx. ca. 3,4 kg

Heat rating in buildings with

- Optimum insulation 150 m2

- Average insulation 100 m?

- Inadequate insulation 60 m?

1.3 IMPORTANT: PRODUCTION NUMBER

The fireplace insert has a production number at the bottom of the rating plate on the back of the fireplace. We
recommend that you note down this number before mounting the fireplace insert. For the purposes of the
guarantee and for other enquiries, it is important that you are able to quote this number.

P/ Nr.
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1.4 Transportation

When taking your wood burning stove home, please ensure that it travels in an upright position. If you wish to lay it
flat, it is important that you remove all loose parts from the combustion chamber (cast iron grate and loose fireproof
tiles) and remove the ash drawer. Alternatively you could also fill the combustion chamber with excess packaging
so the parts are kept in place.

2.0 Mounting of soapstone
Aduro 1-1SK is mounted with a soapstone cover. To avoid
damages it is important to follow the following instructions:

The top stone lies on the wood burning stove at delivery
and is lifted off before placement. In the drawer lies six
soapstone sides, 12 dowels and 6 metal brackets, which
are also removed before placing.

The soapstone is mounted again when the stove is placed
at its final position. By mounting the soapstone you have
to use the enclosed 12 dowels and metal brackets.

1. Place carefully the first side stone on the dowels
on the bottomplate and place dowels in the two
holes at the top of the side stone. Then fix the
stones by fixing the dowels to the body of the
stove using the metal brackets (see illustration).

2. Repeat step 1 with the middle and last stone.

3. Repeat step 1-2 on the opposite side.

4. Place the top stone on the stove.

2.1 When smoke outlet at the back of the stove is
requested

If you choose to use the smoke outlet at the back of the
stove, it is important to mount the pipes before the
soapstone is mounted. Please remember to turn the cover
plate correct. Se item 3.2.

(G LK

=

3.0 Installation of the wood burning stove

You are welcome to install your wood burning stove yourself — but we strongly recommend that you consult your
chimney sweep before you begin the installation. Your dealer can also provide you with installation advice. It is
important to ensure that all local rules and regulations, including ones relating to national and European standards,
are complied with when installing this device.

Please note: You may not begin to use the wood burning stove until it has been inspected and approved by your
local chimney sweep.

3.1 Position of the stove/distance requirements

The new wood burning stove must be installed in a suitable and physically possible position. You need to be sure
that the position complies with local regulations. Distance requirements will only apply if the wood burning stove is
to be placed close to flammable materials. See below.

If the stove is positioned against a brick wall or other non-flammable material, there is no minimum distance
requirement. To facilitate cleaning and for the best use of the convection air, we recommend that you leave a
distance of approximately 5-10 cm to the wall. The Aduro 1-1/1-1SK is built as a convection stove. This means that
air from the room circulates between the inner stove and the outer covering. As a result, the heated air is
distributed evenly throughout the room.

21



Distance to flammable material

Behind the stove Behind stove with Corner To the sides of the To furniture
insulated flue pipe arrangement stove
17 cm 12 cm 30cm 45 cm 100 cm

*with an insulated flue pipe

Bagside / behind / hinten
: 17 /*12 30

-4 30
-— 45 —» 45 —»

100

Please note: that the Aduro 1-1/1-1SK must be installed on a floor with the adequate load-bearing capacity. If the
existing construction does not meet this requirement, appropriate adaptation measures must be taken (e.g. a load-
distributing plate).

If the wood burning stove is to be placed close to flammable material, such as a wooden floor or carpet, it must be
placed on a non-flammable base. The floor plate should extend for at least 30 cm in front of the wood burning
stove, and 15 cm on each side.

3.2 Pipe connection

Aduro 1-1/1-1SK leaves the factory with the flue outlet mounted on the top. If you require the flue outlet on the
back, remove the round circle from the rear cover at the upper rear of the stove and then exchange the exhaust
connector (located on the top outlet above the stove) with the cover plate (that covers the rear outlet).

If the pipe is connected to the back of the stove (Aduro 1-1SK), then place the 3 adjustable “holders” between the
inner stove and the soapstone top in order to make sure that the small top plate can be placed correct and have
the same height as the soapstone top plate. The top outlet is finished with the soapstone top plate that lies in the
ash drawer.

A flue pipe with an internal diameter of 150 mm should be used for Aduro stoves.
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3.3 Connection to a brick chimney

If the stove is being connected to a brick chimney, the rear outlet should be used, or a curved flue pipe via the top
outlet. After measurement, a hole is made in the chimney in which the pipe sleeve is placed and fireplace mortar is
used to seal it in place. The stove is placed in position and the flue pipe is put in place. A thin gasket is placed
between the flue pipe and the pipe sleeve to seal the joints. The flue pipe should protrude 5-10 cm into the pipe
sleeve, but must not block the opening in the chimney (see the illustration below).

T /7\7‘*

}

i A/

The wood burning stove can be connected to a chimney to which other heat sources are connected.
4.0 Lighting afire in the wood burning stove

4.1 Important safety information

e The wood burning stove will become warm during use and therefore it should be treated with all necessary
caution.

e Never keep easily combustible fluids such as petrol in the vicinity of the wood burning stove — and never
use easily combustible fluids to light the fire in the wood burning stove.

e Never empty the ash drawer when the wood burning stove is warm. Embers may still be found in the ash
drawer for up to 24 hours after the fire has gone out. Please wait to empty the ash drawer until you are
sure that there are no embers in the ash.

e The door should be kept closed while the wood burning stove is in use. While lighting the fire, the door can
stand ajar for the first few minutes.

¢ Inthe event of a chimney fire: Close all the dampers on the wood burning stove and call the fire-fighting
service.

4.2 Recommended fuels?

Wood and woodbriquettes. We recommend the use of split hardwood that has been stored outdoors under
cover for at least 1 year. Wood that has been stored indoors has a tendency to become too dry and will burn
too quickly. The wood should preferably be felled in the winter, when a lot of the moisture in the wood will have
been drawn down into the roots. In order to achieve optimum combustion, the wood’s moisture level should not
exceed 18 %, which roughly corresponds to storing the wood under cover outdoors for one year. The moisture
level of the wood can be measured using a moisture meter or by applying washing up liquid to one end of the
log and blowing air in the other end. If the wood is dry enough, soap bubbles will appear. The wood should be
chopped into logs with a diameter of approx. 10 cm and a log length of max. 36 cm.

Correct firing provides optimal heat output and maximum economy. At the same time, correct firing prevents
environmental damage in the form of smoke and malodorous fumes and also reduces the risk of chimney fires.
Well seasoned wood fuel is essential for correct use. Make sure your fuel is kept dry. If the fuel is wet, a large
proportion of the heat will be used to vaporize the water, and this energy will disappear up the chimney. It is
clearly not only uneconomical to fire with wet fuel but also, as mentioned above, increases the risk of producing
soot, smoke and other environmentally damaging by-products.

Burning varnished wood, impregnated wood, chipboard, paper and other waste is strictly forbidden. Burning these

materials will damage the environment, the wood burning stove and your own health. Fossil fuels must not be
used.
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4.3 How do I light a fire in the wood burning stove?
The fire lighting method is very important for starting combustion quickly and efficiently.

1) Open the primary air intake/damper under the door and open the secondary air intake behind the door. The
primary damper is used at the start to get the fire going, while the secondary air intake keeps the fire
burning evenly. The secondary air intake is closed when the damper is pushed all the way to the left and
open when the damper is pushed to the right. To open the primary air intake the damper should be pulled
out. The illustration below shows the stove seen from the front with the dampers indicated.

2) Place alog of wood crosswise in the combustion chamber and put 2 firelighters close to the log. Light the
firelighters and quickly put a new log close to the firelighters and several small logs at an angle above it. Air
must be able to reach the firelighters, but the logs should be touching to “warm” each other.

3) Keep the door approx. 1 cm ajar, until the glass is too hot to touch. Then close the door. When there are
distinct, visible flames and the fire has taken hold, close the primary air intake/damper.

Secondary air intake

Y

Primary air intake

Important: The control handle will get warm when the wood burning stove is being used. Please use the glove
provided when you operate the wood burning stove.

At www.adurofire.com you can find a film showing how to light your stove.

4.4 The first time a fire is lit

The wood burning stove is packed in recycling packaging (wood and plastic). This must be disposed according to
national rules regarding disposal of waste. The wood from the packaging can be sawed into smaller pieces and
used the first time a fire is lit.

The first few times the wood burning stove is used, there may be some smoke and unpleasant odours from the
wood burning stove, which is fairly normal. This is caused by the heat-resistant paint hardening. Make sure there is
sufficient ventilation during this stage. It is also important not to let the fire burn too fiercely the first 2—3 times, so
that the wood burning stove has time to expand slowly. You should also be aware that the stove may make clicking
sounds as it heats up and cools down — rather like pouring boiling water into a sink. These are caused by the great
differences in temperature to which the materials are being exposed.
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During the first firing, which should be carried out using approximately 1 kg of wood, the stoking door must be left
slightly open and must not be closed until the stove is cold. This is to prevent the sealing rope sticking to the stove.

4.5 How should | use my wood burning stove?
The wood burning stove is intended for intermittent combustion. This means that each stoking should burn down to
embers before new logs are added.

In order to obtain the best possible combustion, you should regulate the effect/heat output with the fuel. Burning
small logs provides more powerful combustion than burning large logs as the surface area is greater and more gas
is released. The amount of wood in the combustion chamber is another factor that affects combustion. In normal
circumstances, you should not place more than two logs in the stove. If you want an enhanced effect, you can add
more logs. The nominal heat output is reached by burning approx. 1.5 kg per hour.

4.6 Secondary damper

The secondary damper behind the door should always be open while the wood burning stove is in use. This
damper allows you to adjust the wood burning stove to the chimney draft and the heat output you require. In normal
circumstances, the wood burning stove should be working with this damper open between 60 % and 100 %. You
should never close the air intake so far that the flames are extinguished. There should always be visible flames in
order to achieve clean and efficient combustion. A too low supply of air can lead to bad combustion, high emissions
and a bad efficiency. The air-wash system, that minimizes soot collecting on the glass panes, is also adjusted by
this damper.

Aduro Key: provides easier control of the secondary damper. The key is fitted onto the control handle, so you can
more easily adjust the airflow from side to side. Turning to the left decreases the airflow, and turning to the right
increases the airflow. When the key is not in use, it can hang on the edge of the drawer.

4.7 Primary damper

When you add a new log, the primary air intake/damper should be opened until the fire is burning properly. In order
to utilize the fuel to the fullest extent, the embers should have burnt for so long that it is necessary to open the
primary air intake for approx. 2 minutes to get the new log to burn.

In order to reduce the risk of ash falling from the stove when the door is opened to add more fuel, it is a good idea
to open the primary air intake/damper for approx. 1 minute before the door is opened. This increases the draught
through the stove and reduces the risk that ash will drop on the floor.

Please note: if you overload the wood burning stove and burn more than approx. 3.4 kg wood/hour, there is a risk
that the lacquered surface of the stove will become discoloured and eventually fall off. The stove can be
resurfaced, but this is not covered by the manufacturer’s guarantee. In the same way, any other damage to the
stove caused by overloading will not be covered by the guarantee.

4.8 Aduro-tronic

The patent-applied Aduro-tronic is designed to operate the stove for you. All you have to
do is put dry wood in the stove, and activate the control system - Aduro-tronic does the
rest, leaving you to enjoy the flames and the benefits of efficient combustion. Aduro-
tronic is a patent-applied mechanical solution, which works without the use of electricity.

Please note: Use of dry wood of the right size is important to achieve optimum
combustion.
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4.8.1 How to operate Aduro-tronic

When lighting
When lighting a fire in the wood burning stove for the first time, the maximum : =
amount of primary air will be needed to light the fire. For that reason, the ~ P —

primary damper can be kept “forcibly open”. This is done by pulling the
primary damper forward as far as possible and then fixing it with the Aduro
Key (see illustration). When the stove is warm and a layer of embers has
been created on the bottom of the combustion chamber, the Aduro-tronic can
be set to the automatic position, i.e. the Aduro Key can be removed.

Alternatively, you can leave the door ajar the first minutes during lighting the
fire (without the key).

When stoking

—
Each time fresh wood is put in the stove, a precise amount of primary air will
be allowed in for the first few minutes. What's more important is that the \?_2

primary air is not allowed in for too long. This is to ensure optimum
combustion. The Aduro-tronic control will ensure intake of primary air at the
right tempo. The automatic is activated by pulling the primary damper out 7
each time fresh wood is put in the stove. The automatic closes then the '

<J
primary air gradually. ‘g—)

Requlation of the Aduro-tronic control

The control is pre-set to allow primary air intake for the first 5 minutes. This
setting has been used during testing at the Danish Technological Institute \
using ‘standard’ sized logs and with optimum moisture content of 17%.

Standard size logs are approx. 30 cm long and 10 x 10 cm in thickness. A

standard chimney was also used for testing. In practice, such circumstances can differ, which is why the Aduro-
tronic control can be adjusted to your circumstances. If you want a slower intake of primary air: (e.g. for a slower
flue draught, larger sized wood or for longer intervals between stoking) Adjust the screw on the front of the control
level using a small allen key to slow closure rate. If the screw is turned to the right closing time is increased and if
turned to the left closing time is reduced. The Aduro-tronic must be closed within 6 minutes.

4.9 Ventilation/fresh air supply

In order for the wood burning stove to function at optimum efficiency, air is needed for the combustion process.
There must be sufficient fresh air coming into the room containing the wood burning stove. In very well-insulated
houses, or houses with powerful cooker hoods and/or air conditioning systems, a vacuum can be created around
the wood burning stove, leading to smoke leakage and poor combustion. In these circumstances, it might be
necessary to open a window to provide air for combustion and to equalize the vacuum. Alternatively, you could fit
an air vent in the room containing the wood burning stove. The amount of air needed for combustion is 25 m3/h.

5.0 The chimney
Data for chimney calculation:

Wood
Flue temperature at [20 °C] 289
Chimney draught at testing power
[mbar)/[Pa] 0.12/12
Flue gas mass flow [g/s] 4,42

The optimum combustion is achieved at a constant chimney draught of 0.10 to 0.14 mbar measured in the flue pipe
above the stove. There are many factors that affect the chimney draught, including the outside temperature, wind
strength and surrounding buildings. If it is impossible to establish a sufficiently natural chimney draught, the
chimney can be fitted with a smoke extractor. If the chimney draught is too strong, a damper can be fitted to
regulate the chimney draught. Contact your local chimney sweep for more advice.

There are no requirements with respect to specific chimney heights, but a chimney must be tall enough to provide a

good draught — above 12 Pa. If the recommended chimney draught is not achieved, there may be problems with
smoke out of the door by firing.
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5.1 Inadequate draught in the chimney

If the chimney is too short, leaks or is inadequately insulated, there may be problems with the chimney draught (let
the chimney sweep assess this). The draught should be approx. 0.10—-0.14 mbar in order to provide satisfactory
combustion and prevent smoke leakage.

If the chimney sweep judges the draught to be satisfactory, but you still have problems lighting a fire, try extending
the fire lighting phase/using more thin pieces of kindling, so that the chimney gets thoroughly warm. The chimney
will not draw at optimum effect until it is warm. The fire lighting phase can be prolonged by using a lot of kindling
and 1-2 firelighters. When a layer of embers has been formed, add 2-3 dry logs.

6.0 Maintaining and cleaning your wood burning stove
Gaskets
With time, the gaskets will wear, and, in order to avoid wild combustion, they must be replaced as required.

Glass

If the wood you burn is too moist, you will get soot stains on the glass pane. They can be easily removed using a
damp cloth that you dip in cold ash and rub on the sooty glass. Special cleaning agents are also available to
remove soot from glass, i.e. the Aduro Easy Clean pad.

Combustion chamber

The yellow tiles in the combustion chamber eventually wear out and they should be replaced when the cracks are
more that 0.5 cm. The durability of the tiles will depend on how often and how intensively the stove is used. You
can change the tiles yourself. They are available as a ready-to-use set. You can also buy one-piece tiles that you
can cut to the size of the worn plates yourself. Please consult your dealer.

Ash
Empty the ash drawer before it becomes completely full. Always leave a layer of ash on the bottom of the stove, as
this insulates the combustion chamber and makes lighting a fire easier.

Cleaning the wood burning stove

The stove’s surface is treated with a heat-resistant Senotherm® paint, which will stay at its best just by being
vacuumed with a small, soft mouthpiece or dusted with a soft, dry cloth. Do not use water, spirit or other solvents
which will remove the paint.

The inside of the wood burning stove and the flue pipe can be cleaned via the door and the cleaning aperture in the
flue pipe/chimney. The upper fireproof tile (the exhaust deflector) can be removed. To allow free access to the top
of the wood burning stove and the flue pipe, remove the exhaust deflector in steel (mounted with two screws).
Cleaning of the inside of the wood burning stove and the flue pipe should be undertaken at least once a year, or
more frequently if necessary, depending on how often the wood burning stove is used. This work can also be
carried out by the chimney sweep.

Repairing the surface
If the surface of your wood burning stove gets scratched or worn, it can easily be refaced/renewed using the
original Senotherm® paint in an aerosol can. It is available in black or grey from your local dealer.

Soapstone
You can clean your soapstone by wiping it with a soft moist cloth.

Please note: All maintenance and cleaning of the wood burning stove should be carried out when it is cold.

Spare parts and unauthorized alterations

You may only use original spare parts in the wood burning stove. Consult your dealer for advice and when
purchasing spare parts. All forms of unauthorized alterations to the wood burning stove are strictly forbidden, as the
wood burning stove will no longer comply with the approved specifications.
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7.0 Accessories
There is a wide product range of accessories for Aduro stoves:

Companion sets

Firebaskets in felt and bonded leather
Firewood buckets

Briquette bucket and ashbucket
Fireplace hearth fence

Glass and steel floor plates

Flue pipes

8.0 Product liability and warranty

In accordance with the Danish Sale of Goods Act, product liability will exist for two years from the date of purchase
of the wood burning stove. The dated receipt will be sufficient proof. Product liability will not cover damage caused
by incorrect installation and use of the wood burning stove. Likewise, product liability will not cover loose parts and
wear parts (fireproof tiles, glass, gaskets, rails, cast iron grate and control), as they are worn by ordinary use.
These parts can be purchased as spare parts.

8.1 Free online warranty registration

Aduro will give you the opportunity to extend the above warranty on your wood burning stove from two to five
years. All you need to do is to access our website at www.aduro.dk and register your new wood burning stove in
our warranty database. The warranty will only come into force once you have entered the required information in all
the data fields. The deadline for registering your wood burning stove is one month from the date of purchase.

9.0 FAQ
If you need more information, please go to www.aduro.dk.

Enjoy your stove!

28


http://www.aduro.dk/
http://www.aduro.dk/

Svenska

Gratulerar med din nya braskamin fran Aduro!

For att du ska fa s stor gladje och nytta som majligt av din nya braskamin fran Aduro ar det viktigt att du laser
genom bruksanvisningen noga innan du installerar och anvander kaminen.

1.0 Allméant

1.1 Certifieringar

Aduro 1-1/1-1SK uppfyller den europeiska standarden EN 13240 samt norsk standard NS 3058 och ar darmed
godkand for montering och anvandning i Europa. Produktionen genomgar dessutom extern kvalitetskontroll.
Produktdokumentationen for Norge har Sintef-nummer 110-0332 och kan laddas ner fran www.aduro.no eller
www.nbl.sintef.no. Aduro 1-1/1-1SK &r ocksa Svanenmarkt, vilket innebar att kaminen uppfyller mycket stranga
miljkrav och tillverkas pa ett miljovanligt satt.

1.2 Tekniska data

Nominell varmeeffekt 6 kW

Rokror @150 mm topp/bakre
Yttermétt (HxBxD) 1015 x 500 450 / 1045 x 500 x 450 mm (SK)
Hojd rékstuss éver golv 995 mm

Avstand fran golv till centrum av bakre 195 mm

rérutgang

Vikt 95 kg / 113 kg (SK)
Material Plat

Bransle Ved och vedbriketter
Vedlangd max. 36 cm
Konvektionskamin v

Primér-, sekundar och tertiar lufttillférsel v

Sotfri glaslucka v

Asklada v

Virkningsgrad 81,2%

Maximal forbranning per timme:

-Tra ca. 3,4 kg
Varmeeffekt i byggnader med:

- Optimal isolering: 150 m2

- Genomsnittlig isolering: 100 m?

- Délig isolering: 60 m2

1.3 VIGTIG: SERIENUMMER

Pa braskaminen finns ett serienummer angivet, se typskylten pa baksidan av kaminen. Vi rekommenderar att du
skriver upp serienumret. For att garantin ska galla och vi enklare ska kunna hjalpa dig vid eventuella fragor ar det
viktigt att du kan uppge det har numret.

P/ Nr.
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1.4 Hemtransport

Nar braskaminen transporteras hem ska den helst sta upp. Om du vill lagga den ner &r det viktigt att du tar bort
I6sa delar i brannkammaren, dvs. gjutjarnsgaller och lésa eldfasta stenar, samt tar ut askladan. Du kan &aven lata
de eldfasta stenarna och gjutjarnsgallret sitta kvar i brannkammaren och darefter fylla utrymmet med dverblivet
emballage, s att alla I6sa delar halls pa plats.

2.0 Montering av téljsten
Insidan av Aduro 1-1SK ar kladd i taljsten. Foér att undvika
skador ar det viktigt att du foljer nedanstaende anvisningar: -
Toppstenen ligger pa kaminen vid leverans och lyfts av
innan kaminen stélls pa plats. | skuffen ligger sex taljstenar, \%:%\' !_g
12 klammor samt 6 metallbeslag, som ocksa ska tas bort \

~

fére utplacering.

Taljstensbekladningen monteras nar kaminen har stallts pa
onskad plats. Montera taljstenarna med hjalp av de 12
medféljande klammorna samt 6 metallbeslag.

1. Lagg forsiktigt den forsta sidostenen pa klammorna
pa bottenplattan och placera sedan klammor i de
tva halen ovanpa sidostenen. Fast darefter stenen i
braskaminens stomme med hjalp av klammorna
och metallbeslaget (se figur).
2. Upprepa punkt 2 med mittstenen och den sista r
stenen.
3. Upprepa punkt 1-2 pa brannkammarens andra

sida.
4. Lagg toppstenen pa kaminen.

2.1 Montering med rokror bakom kaminen
Om du vill ansluta rokréret bakom kaminen ar det viktigt att

du goér denna anslutning innan taljstenarna satts pa plats. \ )
3.0 Installation av braskamin \K‘;;/

Du far garna installera braskaminen pa egen hand, men vi

rekommenderar att du ber en sotare som vagledning. Din aterforsaljare kan ocksa ge rad om installationen. Det ar
viktigt att du uppfyller alla gallande nationella och europeiska bestammelser och férordningar vid installation av
braskaminen. For att kaminens funktion och sékerhet skall kunna garanteras rekommenderar vi att installationen
utfors av en fackman. Véara aterforsaljare av Aduro kan rekommendera lampliga montorer, se www.aduro.dk.

Obs! Braskaminen maste godkannas av behorig brandmastare innan den tas i bruk.

3.1 Placering av braskaminen/avstandskrav

Avstandskrav foreligger bara nar braskaminen placeras intill brannbart material. Se nedanstaende illustration.
Om braskaminen ska sta intill en murad vagg eller andra ej brannbara material finns inga krav pa
sakerhetsavstand. For att underlatta rengoringen och utnyttja konvektorluften optimalt rekommenderar vi dock att
du har ca 5-10 cm avstand till vaggen.
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Avstand till brannbart material

Bakom kaminen Bakom kaminen Vid At sidan Avstand til mgbler
ved halvisoleret horninstallation
rokror
17 cm 12 cm 30cm 45 cm 100 cm
*med halvisoleret rokror
Bagside / behind / hint
agsidae e m Inten 17 ;*12 i)

-« 45 —» 45 —» - %

|
!
| ]
|
|

100

Obs! Det ar viktigt att braskaminen installeras pa ett golv med tillracklig barighet. Om den befintliga konstruktionen
inte uppfyller de har kraven maste golvet forstarkas pa lampligt satt (t.ex. med hjalp av en platta som fordelar
belastningen 6ver en storre yta) for att uppna detta.

Om braskaminen ska placeras pa ett brannbart underlag som t.ex. tragolv eller heltackningsmatta méaste du forst
lagga ett icke brannbart underlag emellan. Golvplattans storlek beror pa hur stor braskamin du har och plattan ska
ga minst 30 cm framfor och 15 cm pa var sida om braskaminen.

3.2 Rdranslutning

Vid leverans fran fabriken ar Aduro 1-1/1-1SK férsedd med ett rokror hogst upp. Om du vill leda ut roken pa
kaminens baksida tar du av den runda platen fran bakplaten langst upp pa kaminen och byter sedan ut rokstosen
(som sitter vid toppanslutningen ovanpa kaminen) mot tackplaten (som tacker den bakre utgangen).

Er ovnen (Aduro 1-1SK) monteret med bagudgang, monteres de tre justerbare holdere mellem inderovnen og
undersiden af fedtstenen. Hajden kan justeres pa holderne, sdledes at holderne sidder i spaend halvvejs under
fedtstenen. Derved danner de en "platform” til den lille pynteplade/"gajolen”. Toppavgangen avslutas med en
dekorationsplat, som ligger i askladan.

Till Aduro braskaminer anvands ett rokror med en diameter pa 150 mm.
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3.3 Anslutning till murad skorsten

Om braskaminen ska anslutas till en murad skorsten anvands den bakre utgangen eller ett bojt rokror via
toppanslutningen. Mat noga och gor sedan hal i skorstenen. Séatt vaggenomforingen pé plats och tata muren med
murbruk. Stall sedan dit braskaminen och montera fast rokroret. Lagg en tunn packning mellan rékréret och
vaggenomforingen for att tata anslutningen. Rokroret ska ga 5—-10 cm in i vdggenomforingen, men far inte ga sa
langt in att den blockerar skorstenstppningen (se figur nedan).

T VT T
i A4

Braskaminen kan vara ansluten till samma skorsten som flera andra varmekallor. Men innan du gor det maste du
kontrollera vilka regler som géller.

4.0 Elda i braskaminen

4.1 Viktiga sékerhetsanvisningar

e Braskaminen blir varm under drift och bér darfér hanteras med forsiktighet.

e Fodrvara aldrig lattantéandliga vatskor som bensin i narheten av braskaminen och anvand aldrig lattantéandliga
vatskor for att fa eld i kaminen.

e TOm aldrig askladan nar braskaminen ar varm. Det kan ligga glod i askladan upp till 24 timmar efter att elden
har slocknat. Vanta darfér med att tomma askladan tills du ar saker pa att det inte finns nagon glod kvar i
ladan.

e Luckan ska vara stangd nar braskaminen anvands. Under de férsta minuterna efter att du har tant kan du
dock lamna luckan pa glant.

e | handelse av soteld ska du stanga samtliga spjall p& braskaminen och tillkalla brandkaren.

4.2 Bransletyper

Alla sorters ved, sdsom bjork, bok, ek, alm, ask, barrtrad och frukttrad kan anvandas som bransle i kaminen. Olika
traslag har olika densitet, ju hdgre densitet veden har desto hdgre ar energivardet. Hogst densitet har bok, ek och
bjork. Vi rekommenderar att du anvander tra som har kluvits och sedan férvarats utomhus under tak i minst ett ar.
Tra som férvaras inomhus har en tendens att bli for torrt och brinner darfor for snabbt. Traden ska helst fallas om
vintern, da en stor del av traets fukt har dragits ner i rétterna. For att uppna optimal férbranning bor traets fukthalt
inte Overstiga 18 procent, vilket motsvarar ca 1 ars forvaring utomhus under tak. Traets fukthalt kan méatas med
hjalp av en fuktmatare eller genom att smérja in ena anden av ett vedtra med diskmedel och darefter blasa i andra
anden. Om traet ar tillrackligt torrt bildas sapbubblor. Traet ska klyvas i bitar med en diameter pa ca 10 cm och
langden ska vara max. 36 cm. Om du anvander alltfér fuktig ved minskas kaminens varmeeffekt avsevéart och
partikelutslappen okar.

Det ar forbjudet att elda lackerat och impregnerat tra, spanplattor, papper och annat avfall. Fossila branslen far inte
anvandas. Eldning av sddant material skadar saval miljon som braskaminen och din halsa.
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4.3 Hur tander jag braskaminen?
Tandningen spelar stor roll nar du vill uppna snabb och effektiv forbranning.

1) Borja med att 6ppna priméarspjallet/startspjallet langst ner under luckan och sekundaréppningen/
sekundarspjallet hogst upp bakom luckan. Primarspjallet anvands i borjan for att fa fyr pa brasan, medan
sekundarluften héller brasan vid liv. Nedanstaende figur visar braskaminen sedd framifran och var spjallen
sitter.

2) Lagg ett vedtra pa tvaren i brannkammaren och placera tva tandbriketter ovanpd. Tand briketterna och lagg
sedan genast ett nytt vedtra direkt ovanpa briketterna och ett par sma trastickor pa tvaren ovanpa. Det maste
kunna komma luft till briketterna, men vedtrana ska ligga tatt ihop och "vdrma“ varandra.

3) Lat luckan sta 6ppen ca 1 cm tills glaset ar sa varmt att du inte langre kan rora vid det. Stang sedan luckan.
Nar det finns klara, synliga flammor och elden har tagit bra fart, stdng primarspjéllet langst ner under luckan.

Sekundarspjall

Primarspjall

Obs! Handtagen blir varma nar braskaminen anvands. Anvand darfér den medféljande handsken till att skota
kaminen.

Pa www.adurofire.se finns en film med tips om hur du tander och eldar i braskaminen.

4.4 Forsta eldningen

Ovnen er pakket i emballage som kan genbruges (trae og plast). Dette skal bortskaffes i henhold til national
bestemmelse vedr. bortskaffelse af affald. Treeet fra emballagen kan eventult saves i mindre stykker og bruges ved
fgrste opteending.

De forsta gangerna du anvander braskaminen kan det férekomma rok och dalig lukt frdn braskaminen, vilket ar helt
normalt. Det beror p& att den varmebestandiga lacken hardas. Se till att vadra tillrackligt i rummet under den har
tiden. Det &ar ocksa viktigt att elda forsiktigt de tva till tre forsta gdngerna, eftersom braskaminen l&angsamt utvidgas.
Du bor ocksa kanna till att kaminen under uppvarmning och nedkylning kan avge sa kallade “klickljud®, ungefar
som nar du héller kokande vatten i en diskho. Detta beror pa de stora temperaturskillnader som materialet utsatts
for.

Forsta gangen du eldar bor du anvanda ca 1 kg ved och det ar ocksa en bra idé att lata luckan st& pa glant och inte

stéanga den forran kaminen har svalnat. Detta ska goras for att forhindra att packningen Klistrar fast pa sjéalva
kaminen.
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4.5 Hur eldar jag i braskaminen?
Braskaminen ar avsedd for intermittent forbranning. Det betyder att varje eldning far brinna ner till glod innan man
eldar pa igen.

For att fa basta tankbara forbranning ska du reglera effekten/varmemangden med hjalp av branslet. Sma vedtran
ger kraftigare forbranning &n stora vedtrén, eftersom ytan ar stérre och veden avger mer gas. Dessutom avgors
forbranningen ocksa av mangden ved i brannkammaren. Till normal anvandning bor du inte lagga in mer &n tva
vedtran i taget. Om du vill uppnd hogre effekt kan du lagga in mer ved. Den nominella varmeeffekten uppnas
genom att elda ca 1,5 kg ved per timme.

4.6 Sekundéarspjall

Sekundarspjéallet sitter 6ver 6ppningen och bakom luckan. Det ska alltid vara dppet nar du eldar i braskaminen.
Med det har spjallet kan du anpassa braskaminen till skorstensdraget och 6nskad varmeeffekt. Dra spjéllet at
hoger for att 6ka lufttillférseln och at vanster for att minska den. Under normala férhallanden fungerar braskaminen
nar spjallet ar mellan 60 och 100 procent 6ppet. Skjut aldrig spjallet sa langt at vanster att flammorna slocknar. Du
ska alltid kunna se flammor, da vet du att férbranningen ar ren och effektiv. For 1ag lufttillforsel kan leda till dalig
forbranning, hdga emissioner och en dalig férbranningsgrad.

Rudeskyllet, der forhindrer sod pa glasset, styres ligeledes af dette spjeeld.

Aduro-nyckel: Den har nyckeln medféljer kaminen och anvands for att skéta sekundarspjallet. Nyckeln satts fast
pa "handtaget” sa att du kan justera Iufttillférseln fran sida till sida. Dra spjallet at hoger for att 6ka lufttillférseln och
at vanster for att minska den. Nar nyckeln inte anvands kan du hanga den pa kanten till [adan.

4.7 Primarspjall

Nar du lagger in ny ved ska du 6ppna primarspjallet som sitter langst ner under luckan. Lat spjallet vara oppet tills
elden har tagit fart. For att utnyttja branslet optimalt kan du vanta med att lagga pa ny ved tills gléden ar s liten att
du maste dppna primarspjallet i ca 2 min. for att fa fyr pa de nya vedtrana.

Om du vill undvika att det yr aska ur kaminen nar du déppnar luckan for att lagga i ny ved kan du 6ppna
primarspjallet under luckan ca 1 minut innan du éppnar luckan. D& 6kar draget genom kaminen och det &r inte lika
sannolikt att aska faller ut.

Obs! Om du eldar for kraftigt i braskaminen och forbranner mer &n ca 3,4 kg ved i timmen finns det risk for att
lacken pa kaminen missfargas och senare faller av. Det gér att lacka om kaminen, men detta tacks inte av
tillverkarens garanti. Andra skador pa kaminen som beror pa alltfor kraftig eldning téacks inte heller av garantin.

4.8 Aduro-tronic-automatik

Den patentsokta och automatiska funktionen Aduro-tronic kan skota braskaminen at
dig. Du behover d& bara tanka p& att lagga in torr ved i kaminen och aktivera
automatiken. Darefter fixar Aduro-tronic resten och du kan njuta av flammorna och den
effektiva forbranningen. Aduro-tronic ar en mekanisk I6sning och fungerar helt utan
elanslutning.

Obs! Det ar viktigt att alltid anvanda torr ved i ratt storlek for att uppna optimal
forbranning.
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4.8.1 Sa har anvander du Aduro-tronic
Nar du tdnder brasan
Forsta gangen braskaminen tands behéver den fa sa mycket primarluft =

tillférd som majligt for att kunna tdnda brasan. Darfor kan primérspjallet e PR
hallas "tvangsoppet’. Det gors genom att du drar priméarspjallet anda fram —|
och darefter satter Aduro-nyckeln i klam (se figur). Nar kaminen &r varm — e
och det finns ett lager glod pa botten av brannkammaren kan du stélla

Aduro-tronic i det automatiska laget och ta bort Aduro-nyckeln. B

Alternativt kan du lata luckan sta pa glant de forsta minuterna under
upptandningen (utan nyckel).

Nar du fyller pa ved
Varje gang du lagger pa ny ved i braskaminen maste du tillféra primarluft i
lagom mangd under de forsta minuterna. Det &r dock ocksé viktigt att inte

tillfora primarluft under alltfor lang tid. Detta ar nodvandigt for att H
férbranningen ska bli optimal. Aduro-tronic-automatiken bryter tillférseln av
primarluft vid lamplig tidpunkt. Du aktiverar automatiken genom att dra ut

primarspjallet varje gang du lagger in ny ved. Aduro-tronic-automatiken

stanger sedan spjallet gradvis efter forprogrammerad tid. b [
(e
e

-

Justering av Aduro-tronic-automatiken
Automatiken ar forinstalld sa att primarluften bara tillférs under de forsta

fem minuterna. Den har installningen anvéands nar braskaminen testas pa
Teknologisk Institut fér eldning med ved i "standard“-storlek som har
optimal fukthalt, mellan 17 och 20 procent. Standardstorleken pa ved ar ca \

30 cm langd och ca 10 x 10 cm tjocklek. Vid testet anvands ocksa en

"standard“-skorsten. | verkligheten kan férhallandena se annorlunda ut.

Darfor har du maojlighet att stalla in Aduro-tronic-automatiken utifran just dina férhallanden. Om du vill att
primarspjallet ska stangas lite lAngsammare (t.ex. om du har lite mindre drag i skorstenen, om veden &r stérre eller
om du inte vill behéva fylla pa ved lika ofta): Justera skruven pa framsidan av justeringsbeslaget med en liten
insexnyckel, sa att spjallet stangs langsammare. Om du vrider skruven at hoger forlangs stangningstiden, medan
den forkortas om du vrider at vanster. Aduro-tronic ma ikke lukke pa mere end 6 minutter.

4.9 Ventilation/frisklufttillférsel

For att braskaminen ska fungera optimalt maste forbranningen tillforas luft. Darfor ar det viktigt att det kan komma
in tillrackligt med luft i det rum déar braskaminen star. Tata hus, kraftiga flaktar och ventilationsanlaggningar kan
skapa undertryck kring braskaminen, vilket ger roklukt och dalig forbranning. | saddana fall ar det nodvandigt att
Oppna ett fonster for att tillfora luft till forbranningen och jamna ut undertrycket. Du kan ocksa sétta in en luftventil i
det rum dar braskaminen star. Mangden forbranningsluft som gar at till forbranningen ar ca 25 md/h.

5.0 Skorstenen
Data for berékning av skorsten:

Holz
Rokgastemperatur uppmatt vid [20 °C] 289
Rekommenderat skorstensdrag
[mbar)/[Pa] 012/12
Rokgas, massafldde [g/s] 4,42

Den optimala forbranningen uppnas vid ett konstant skorstensdrag pa 0,10 till 0,14 mbar, uppmatt i rokroret
ovanfoér kaminen. Det finns manga faktorer som paverkar skorstensdraget, bland annat utomhustemperatur,
vindstyrka och omkringliggande byggnader. Minsta rekommenderade skorstenslangd &r 3,5 m och lamplig
tvarsnittsarea ar 150-200 cm? (150-160 mm i diameter). Om det inte gar att fa tillrackligt bra skorstensdrag pa
naturlig vag kan du montera en roksugare pa skorstenen. Om skorstensdraget &r for starkt kan du montera ett
spjall som reglerar det. Kontakta sotaren pa orten fér narmare radgivning om detta.
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Skorstenen skal veere sa hgj, at treekforholdene er i orden — over 12 pascal. Hvis det anbefalede skorstenstraek
ikke opnas, kan der opsta problemer med rgg ud af lagen ved fyring. P& www.aduro.dk kan skorstenshgjde pa
stalskorsten beregnes.

5.1 Daligt drag i skorstenen
Om skorstenen ar for lag, otat eller bristfalligt isolerad kan det uppst& problem med skorstensdraget (1at sotaren
beddma det). Draget ska vara ca 0,10-0,14 mbar fér att ge tillfredsstallande férbranning och férhindra rékutslapp.

Om sotaren gor beddomningen att draget ar tillrackligt och du &nda har problem med att fa fyr i kaminen, kan du
prova att férlanga tandfasen/anvanda flera tunna stickor, sa att skorstenen varms upp ordentligt helt igenom.
Skorstenen drar inte optimalt forrén den ar ordentligt varm. Téndfasen kan férlangas genom att du anvander
massor av stickor samt 1-2 tandbriketter. Nar du har fatt ordentlig glod fyller du pa med 2-3 torra vedtran.

6.0 Underhall av braskaminen

Packningar
Med tiden blir packningarna slitna och bor da ses 6ver. Om de &ar otata bor de bytas.

Glas

Fuktig ved kan ge sotflackar pa glaset. Du kan enkelt torka bort dem med en fuktig trasa som du doppar i kall aska
fran kaminen och gnider p& det sotade glaset. Det finns dven rengoringsmedel som &r sarskilt avsedda for
borttagning av sot pa glaset, fx Aduro Easy Clean svampen.

Brédnnkammaren

De gula plattorna i brannkammaren slits naturligt och bor bytas ut nar de har fatt sprickor som ar mer @n en halv
centimeter stora. Plattornas hallbarhet beror pa hur mycket och hur kraftigt kaminen anvands. Du kan sjalv byta
plattorna som levereras i fardiga set. Du kan ocksa kopa hela plattor sa att du sjalv kan kopiera de utslitna
plattorna. Fraga din aterforsaljare.

Aska
Tom askladan innan den blir helt full. Lamna alltid ett lager aska i botten av kaminen. Det isolerar brannkammaren
och gor det enklare att tanda brasan.

Rengdring av braskaminen

Kaminens yta ar lackad med varmebestandig Senotherm®-lack. Den bevaras bast om du bara dammsuger pa den
med ett litet munstycke med mjuka borst eller dammar av den med en torr och mjuk trasa. Anvand inte vatten,
sprit eller andra lI6sningsmedel, eftersom det avlagsnar lacken.

Braskaminens insida och rokror kan rengodras genom luckan och eventuellt genom rokrorets rensningsoppning. For
att f& fri tillgang till toppen av braskaminen och rokroret, avmonteras metal rokvandarplattan som sitter monterad
med tva skruvar. Det gar ocksa att ta bort rokroret fran kaminen och rengora det pa sa satt. Du bor rengora
braskaminens insida och rokror varje ar eller oftare om s behdvs, beroende pa hur mycket kaminen anvands. Du
kan aven be sotaren utféra det har arbetet.

Reparation av ytbeldggningen
Om det blir repor i ytbelaggningen eller om den slits ner kan du efterbehandla den/frdscha upp ytan med den
ursprungliga Senotherm®-lacken pa sprayburk. Den finns i bade svart och gratt hos din lokala aterforsaljare.

Taljsten
Taljsten kan rengoéras med en mjuk och latt fuktad trasa eller med sépvatten. Undvik att anvanda kalklésande
medel, eftersom stenen innehaller kalk.

Obs! Utfor allt underhall pa braskaminen nar den &r kall.

Reservdelar och ej godké&nda andringar

Du far endast anvanda originaldelar till braskaminen. Din aterforséalajre erbjuder radgivning och saljer reservdelar.
Det ar forbjudet att genomfora ej godkanda andringar pa braskaminen, eftersom det innebar att den inte langre
uppfyller de godkanda specifikationerna.
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7.0 Tillbehor
Till Aduro braskaminer erbjuds ett brett sortiment av tillbehor:
e Eldningsverktyg

Vedkorgar i filt och lader
Vedkorgar
Sékerhetsgrind

Brikettkorg och askhink
Golvplattor i glas och stal
Rokror

8.0 Reklamationsréatt och garanti

| enlighet med gallande konsumentkoplag har kunden rétt att reklamera braskaminen inom tva ar fran
inkdpsdatum. Kvitto med datum galler som bevis. Reklamationsréatten tacker inte skador som har orsakats av
felaktig installation eller anvéndning av braskaminen. Reklamationsratten omfattar inte heller [6sa delar eller
slitdelar (eldfasta stenar, glas, packningar, skenor, gjutjarnsgaller och handtag), eftersom dessa slits genom vanlig
anvandning. De héar delarna kan kdpas som reservdelar.

8.1 Garantiregistrering pa natet (gratis)

Aduro ger dig mdjlighet att utoka ovanstdende garanti pa braskaminen fran tva till fem ar. Du kan bara ga in pa var
hemsida www.aduro.dk och registrera din nya braskamin i var garantidatabas. Garantin trader i kraft sa snart du
har fyllt i alla datafalt. Du maste registrera braskaminen inom en manad fran det att du har kopt den.

9.0 Fragor och svar
Om du vill ha mer information far du garna besoka var hemsida pa www.aduro.dk.

Mycket noje
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Francais

Félicitations pour I'acquisition de votre nouveau poéle Aduro.

Pour pouvoir profiter au mieux de votre nouveau poéle a bois Aduro, il importe que vous lisiez minutieusement le
manuel d’utilisation avant d’installer le poéle et de le mettre en service.

1.0 Généralités

1.1 Conformité

Le poéle Aduro 1-1/1-1SK est conforme a la norme européenne EN 13240 ainsi qu’a la norme norvégienne NS
3058; il est des lors agréé pour l'installation et I'utilisation en Europe. La production est en méme temps soumise a
un contrble de qualité externe. La documentation sur le produit destinée a la Norvege porte le no. Sintef 110-0332
et peut étre téléchargée sur le site www.aduro.no ou sur le site www.nbl.sintef.no. Le poéle Aduro 1-1/1-1SK porte
en plus le label Swan, indiquant qu’il respecte les normes écologiques les plus exigeantes et que sa méthode de
production ne nuit pas a I'environnement. La DoP ( Declaration of Performance) est disponible sur www.aduro.fr.

1.2 Données techniques

Puissance nominale 6 kW

Diameétre de buse @150 mm dessus/arriere

Dimensions (HxLxP) 1015 x 500 x 450 / 1045 x 500 x 450 mm (SK)
Distance entre le sol et le centre de |la sortie

du conduit de dessus 995 mm

Distance entre le centre de la sortie de
conduit de dessus et le bords arriere du

poéle 195 mm

Poids 95 kg / 113 kg (SK)
Matiére Acier
Combustible Bois et Briguettes de bois
Longueur maximale des bliches 36 cm

Poele & convection v

Arrivé d'air primaire, secondaire et tertiaire v

Systeme vitre propre v

Bac a cendres v

Rendement 81,2%

Pression du tirage 12 Pa

Quantité maximale de matiére consommée

par heure - quantité de bois approximative: Environ. 3,4 kg
Surface de batiment chauffée avec:

- Isolation optimum 150 m?

- Isolation moyenne 100 m?

- Isolation faible 60 m?

1.3 IMPORTANT: NUMERO DE SERIE

Le poéle a bois porte un numéro de série qui figure sur la plaque signalétique a 'arriere du poéle. Nous vous
recommandons d’inscrire ce numéro dans la case ci-dessous. Pour activer la garantie et pour toute autre
démarche, vous devez pouvoir fournir ce numéro.

No. de série
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1.4 Transport a domicile

Pour le transport a domicile, maintenir en préférence le poéle a bois a la verticale. Si vous avez besoin de le
coucher, il convient d’enlever les piéces mobiles de la chambre de combustion, c'est-a-dire la grille en fonte et les
pierres d’isolation ainsi d’enlever le bac a cendres. Ou bien, vous pouvez laisser les plaques en vermiculite et la
grille en fonte dans la chambre de combustion et remplir ensuite celle-ci avec le surplus d’emballage de telle sorte
que les éléments intérieurs restent bien en place.

2.0 Montage de la stéatite
Aduro 1-1SK est proposé avec une couverture de stéatite. Pour éviter tout dommage, il est important de suivre les
instructions suivantes:

A la livraison, la plaque supérieure en stéatite est fixée sur le poéle et doit étre enlevée avant le positionnement
final. Dans le tiroir du poéle, vous trouverez six pieces de stéatite pour les c6tés, 12 goujons et 6 supports
métalliques, qui sont aussi a retirer avant le placement final du poéle.

La stéatite doit étre installée seulement lorsque le poéle est
placé dans sa position finale. En montant les pierres en
stéatite vous devrez utiliser les 12 goujons et les supports
métalliques livrés avec le poéle.

1. Positionner soigneusement la cété de la stéatite sur
les goujons au dessus du poéle et positionner des
goujons dans les deux trous au sommet du c6té de la
stéatite. Dés lors, la stéatite sera fixée par les
goujons au corps du poéle en utilisant les supports
métalliques (voir lllustration).

2. Répéter l'étape n°1 avec la partie centrale et
l'autre coté de la stéatite.

3. Répéter les étapes n°1 et n°2 sur le cété opposé

4. Placer la partie supérieure de la stéatite sur le poéle.

2.1 Dans le cas ou la sortie des fumées doit étre branchée
al'arriére du poéle

\QEKA
Si vous souhaitez brancher la sortie de fumée a l'arriére du
poéle, il est important de positionner les conduits avant que la .
stéatite ne soit installée. Pensez a bien positionner la plaque

du dessus du poéle. Voir point 3.2.

3.0 Installation du poéle a bois

Il se peut que vous vouliez installer votre poéle vous-méme —
nous vous recommandons cependant de consulter votre
ramoneur. Votre distributeur est a votre disposition pour tout
conseil concernant l'installation. Il convient de veiller a ce que toutes les réglementations locales soient respectés
lors de l'installation du poéle a bois, y compris celles qui renvoient aux normes nationales et européennes.

.

Remargue: Le poéle a bois ne peut étre utilisé pour la premiere fois que lorsque le ramoneur local I'a agréé.

3.1 Placement du poéle/distance requise

Lorsque le poéle est installé contre des matériaux inflammables, des exigences sont fixées en ce qui concerne
I'écart au feu a respecter. Le poéle Aduro 1-1/1-1SK doit étre installé a 17 cm de distance au moins de matériaux
inflammables a 'arriere et a 45 cm au moins sur les cotés. Ne placer aucun meuble devant le feu a moins de 100
cm. Voir les illustrations ci-dessous.

Si le poéle a bois est placé contre un mur en briques ou tout autre matériau non inflammable, il N’y a aucun écart
minimum a respecter. Pour des raisons de nettoyage et pour pouvoir exploiter au mieux I'air en convection, il est
cependant recommandé de garder un écart d’environ 5 -10 cm du mur.
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Distance aux matériaux inflammables

Distance a I’arriéere | Distance a I’arriéere | Dans le cas d’une Distance sur les Distance aux
du poéle du poéle avec un installation dans cotés du poéle meubles
conduit de fumée I'angle d’une
isolé piece
17 cm 12 cm 30cm 45 cm 100 cm

*avec un conduit isolé

Bagside / behind / hinten 4 )
: 17 /%12 i

[ 30

100

Remargue: le poéle a bois doit étre installé sur un sol ayant une force portante adéquate. Si la construction
existante ne remplit pas cette condition, il convient de prendre les mesures appropriées pour corriger la situation
(p-ex. en installant une plaque de répartition de la charge).

Pour pouvoir placer un poéle a bois sur un matériau inflammable comme p.ex. un plancher en bois ou une
mogquette, il est nécessaire d'utiliser un support intermédiaire non inflammable. La grandeur de la plaque de
support dépend de la taille du poéle a bois et doit couvrir au moins 30 cm a I'avant du poéle et 15 cm de chaque
coté.

3.2 Raccordement du conduit de fumée

Lorsque le poéle Aduro 1-1/1-1SK quitte l'usine, la sortie de fumée est fixée sur le dessus. Si vous désirez que la
sortie de fumée soit positionnée a l'arriere, enlever la plaque ronde au dos du poéle puis remplacer la sortie de
fumée (situé pres de la bouche sur le dessus du poéle) par la cache plaque (qui recouvre la sortie arriere).

Dans le cas ou la buse d’évacuation des fumées est montée a I'arriere du poéle (Aduro 1-1SK), positionner les 3
cales ajustables entre l'intérieur du poéle et le dessus de la couronne. La hauteur des cales peut étre réglée de
sorte qu’elles soient coincées sous la couronne en constituant ainsi une sorte de plate-forme pour le cache plaque
au centre du poéle.

Pour les poéles a bois Aduro, utiliser un conduit de fumée avec un diamétre de 150 mm.
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3.3 Raccordement a une cheminée en macgonnerie

Si le poéle a bois est a raccorder a une cheminée en magonnerie, utiliser la sortie arriere ou un tuyau d’évacuation
des fumées recourbé par la sortie du dessus. Aprés avoir pris les mesures, faire un trou dans la cheminée, la ou |l
faut placer le manchon dans le mur, puis rendre le mur étanche avec du mortier pour cheminées. Placer ensuite le
poéle a bois et mettre le tuyau d’évacuation des fumées en place. Appliquer le mortier en couche mince entre le
tuyau de fumée et le manchon du mur afin d’assurer I'étanchéité des joints. Le tuyau de fumée doit étre inséré de 5
a 10 cm dans le manchon du mur, sans toutefois bloquer I'ouverture dans la cheminée (voir illustration ci-dessous).

T /7\7‘*

}

i A/

Le poéle a bois peut étre connecté a une cheminée a laquelle sont raccordées plusieurs sources de chaleur.

4.0 Chauffage dans le poéle a bois

4.1 Données importantes concernant la sécurité

Le poéle a bois reste chaud pendant I'utilisation, il faut donc prendre les mesures de précaution

indispensables.

¢ Ne laisser aucun liquide facilement inflammable, comme de I'essence a proximité du poéle a bois et ne
jamais utiliser de liquides facilement inflammables pour allumer le feu dans le poéle a bois.

¢ Ne jamais vider le bac a cendres lorsque le poéle a bois est chaud. Il peut rester des braises dans le bac a
cendres jusqu’a 24 heures apres extinction du feu. Attendez donc avant de le vider.

e La porte doit rester fermé pendant 'utilisation du poéle. La porte ne doit rester entrouvert que quelques
minutes pendant l'allumage.

e En cas de feu de cheminée: fermer tous les clapets du poéle & bois et appeler les sapeurs-pompiers.

4.2 Quel est le type de bois a brdler qui convient »

Nous recommandons d’utiliser des blches de feuillus qui ont été entreposées dehors a I'abri pendant 1 an au
moins. Les blches stockées a I'intérieur ont tendance a étre trop séches et donc a briler trop vite. Le bois doit de
préférence étre coupé pendant I'hiver, lorsque la majeure partie de 'humidité contenue dans le bois a été absorbée
par les racines. Pour garantir le meilleur brilage possible, 'humidité du bois ne doit pas dépasser 18 %, ce qui
correspond a environ un an de stockage dehors a I'abri. On peut mesurer 'humidité du bois au moyen d‘une jauge
d’humidité ou bien en graissant une extrémité de la bdche avec du savon de vaisselle et en soufflant sur I'autre
extrémité. Si la blche est assez séche, des bulles de savon apparaitront. Fendre le bois en bliches de 10 cm de
diamétre environ qui auront une longueur d’environ 36 cm. L'’utilisation de bois trop humide risque de fortement
réduire le rendement du poéle et d’augmenter I'émission de particules.

Il est interdit de brller du bois verni, imprégné, des copeaux, du papier et tout autre déchet. Le brilage de ces
matériaux risque de nuire non seulement a 'environnement mais aussi a votre santé et dendommager le poéle.

4.3 Comment dois-je allumer mon poéle a bois?
L’allumage détermine la rapidité et I'efficacité du démarrage de la combustion.

1) Ouvrir Le clapet d’air primaire en bas de la porte et le clapet d’air secondaire en haut de la porte. Le clapet
d’air primaire s’utilise au début pour faire prendre le feu, tandis que le clapet d’air secondaire permet de
maintenir le feu. L’illustration ci-dessous montre le poéle a bois avec les clapets dair.

2) Déposer une blche de bois en travers dans la chambre de combustion et placer deux sachets d’allume-feu
sur le bois. Allumer les sachets et déposer rapidement une nouvelle bliche sur les sachets ainsi que
quelques petits morceaux de bois en travers sur celles-ci. L’air doit pouvoir atteindre les sachets tout en
gardant les blches proches 'une de I'autre pour qu’elles puissent se “réchauffer”.
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3) Maintenir la porte entrouverte a environ 1 cm, jusqu’a ce que la vitre soit devenue si chaude que vous
ne puissiez plus la toucher. Fermer ensuite la porte. Lorsque les flammes deviennent claires et visibles et
que le feu a pris, fermer le clapet d’air en bas de la porte.

Clapet d’air secondaire

Clapet d’air primaire

Remargue: la poignée de commande devient chaude lors de I'utilisation du poéle. Utiliser dés lors le gant qui est
fourni pour manier celle-ci.

Sur notre site www.aduro.fr, vous trouverez une vidéo vous donnant des conseils sur l'allumage et la combustion
de votre poéle.

4.4 Premier allumage

Le poéle a bois est emballé dans un emballage recyclable (bois et plastique). Cet emballage doit étre éliminé selon
des réglementations nationales concernant le traitement des déchets. Le bois de I'emballage peut étre scié en
petits morceaux et étre utilisé lors de la premiére utilisation du feu.

Les premiéres fois que le poéle a bois est utilisé, il peut produire de la fumée et dégager de mauvaises odeurs,
ce qui est tout-a-fait normal. Ceci est dii au durcissement de la peinture résistant au feu. Veiller donc a assurer une
ventilation suffisante pendant cette période. Il importe également de brller avec prudence les 2 - 3 premieres fois,
car le poéle risque de subir une dilatation lente. Faire aussi attention car le poéle risque pendant I'échauffement et
le refroidissement d’émettre de petites ,ratés”, comme le bruit de I'eau bouillante dans un évier. Ceux-ci sont dis
aux grands écarts de température auxquels sont soumis les matériaux.

Lors du premier allumage, qui doit se faire avec environ 1 kg de bois, il est également recommandé de laisser la
porte entrouverte et de ne pas la fermer avant que le poéle soit refroidi pour éviter que le joint de porte ne colle au
corps du poéle.

4.5 Comment dois-je alimenter le feu dans mon poéle a bois?
Le poéle a bois est destiné a une combustion intermittente.
Cela veut dire qu’il faut recharger le feu seulement aprés que’une couche de charbons ardents se soit formée.

Pour obtenir la meilleure combustion, régler la quantité de chaleur au moyen du combustible. La combustion est
plus forte avec des petites bliches qu’avec des grosses, car la surface brilée sera plus grande, ce qui libéra une
plus grande quantité de gaz. De plus, la quantité de bois introduite dans la chambre de combustion détermine
aussi la combustion. Pour une utilisation normale, ne pas introduire plus de deux b(ches. Si vous désirez un effet
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accru, vous pouvez introduire plus de blches. La puissance calorifique nominale est obtenue lorsque qu’on brile
environ 1,5 kg de bois par heure.

4.6 Clapet d’air secondaire

Le clapet d’air secondaire situé en haut et derriére la porte doit toujours rester ouvert pendant 'utilisation du poéle.
Ce clapet d’air permet d’adapter comme souhaitée le poéle au tirage de la cheminée et a I'effet calorifique. Plus
on mantient le clapet d’'air ouvert, plus I'air sera alimenté en vue d’'une combustion plus forte. Dans des conditions
normales, le poéle a bois fonctionne avec cette valve ouverte entre 60 % et 100 %.

Ne jamais le fermer car si I'air diminue, les flammes vont s’éteindre. Les flammes doivent toujours rester visibles
pour obtenir une combustion vraiment efficace. Un apport d‘air trop faible peut entrainer une mauvaise
combustion, des émissions plus élevées et une mauvaise efficacité.

Clefs Aduro: ces clefs sont jointes au poéle et ont pour but de faciliter le maniement du clapet d’air secondaire. La
clef a la forme d‘une poignée pour vous permettre ainsi d’ajuster facilement 'amenée d’air d’'un cété a l'autre. En la
poussant vers la droite, on augmente l‘arrivée d’air et vers la gauche, on la diminue. Lorsque la clef n’est pas
utilisée, on peut la suspendre sur le c6té dans le tiroir.

4.7 Clapet d’air primaire

Lorsque vous introduisez de nouvelles blches, le clapet d’air primaire en bas de la porte doit étre ouvert, jusqu’a
ce que le feu ait bien pris. Pour utiliser au mieux votre combustible, il est préférable d’attendre avant d’introduire de
nouvelles bdches, que la couche de charbons ardents ait suffisamment diminué; il faudra alors ouvrir le clapet d‘air
primaire pendant environ 2 minutes pour permettre au feu de prendre dans les nouvelles blches.

Pour empécher une chute des cendres au sol lorsque la porte sera ouverte pour l'introduction de nouvelles
blches, il est recommandé d’ouvrir le clapet d’air primaire pendant environ 1 minute avant d’ouvrir la porte. Ceci
a pour effet d’'augmenter le tirage a travers le poéle et de réduire le risque de chute de cendre.

Remargue: si vous surchauffez le poéle et brilez plus de 3,4 kg de bois environ a la fois, la peinture du poéle
risque de se décolorer et de se détacher par la suite. Le poéle peut étre réenduit de peinture plus tard, mais ce
processus n’est pas couvert par la garantie du fabricant. De méme, si le poéle subit d’autres dommages dis a sa
surchauffe, ceux-ci ne seront pas couverts par la garantie.

4.8 Aduro-tronic

Le dispositif Aduro-tronic automatique pour lequel une demande de brevet a été
déposée permet de contrbler le poéle a bois a votre place. Il ne vous reste ainsi plus
gu’a penser a introduire des blches séches dans le poéle et a activer le dispositif
automatique.

L’Aduro-tronic se charge du reste et vous pouvez ainsi bénéficier de flammes et d’'une
combustion efficace. L’Aduro-tronic est une solution mécanique qui n’utilise pas de
courant électrique.

Remargue: il importe a tout moment d'utiliser du bois sec ayant la taille correcte pour obtenir la meilleure
combustion possible.
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4.8.1 Voici comment fonctionne I’Aduro-tronic

A l'allumage

Pour le premier allumage du poéle, il est trés important d’alimenter le poéle
avec un maximum d’air primaire pour que le feu prenne bien.

Le clapet d’air primaire peut donc étre maintenu "ouvert de force”. Pour ce
faire, tirer le clapet d‘air primaire complétement puis introduire la clef Aduro
(voir illustration). Dés que le poéle est devenu assez chaud et qu’il y a une
couche de charbons ardents au fonds de la chambre de combustion, le
dispositif Aduro-tronic peut étre mis en position automatique. C’est-a-dire que
la clef Aduro peut maintenant étre retirée.

Il

!

Ou bien, vous pouvez maintenir la porte entrouverte pendant les quelques
premiéres minutes de la phase d’allumage (sans clef).

Lors du chauffage H
A chaque fois vous mettez de nouvelles blches dans le poéle a bois, il faut
alimenter le poéle pendant les premiéres minutes d’une certaine quantité
d’air. Il faut pourtant veiller que cet apport d’air primaire ne soit pas trop long,
ceci pour assurer une combustion optimale.

Le dispositif Aduro-tronic se charge d’arréter I'air primaire au bon moment.
Pour activer le dispositif automatique, il suffit de retirer le clapet d’air primaire
chaque fois que vous ajoutez du bois. Le dispositif Aduro-tronic automatique
fermera ensuite le clapet d‘air progressivement aprés une temps

préprogrammée en usine. \

Réglage du dispositif Aduro-tronic automatique

Le dispositif automatique est préreglé de sorte que I'entrée d’air primaire s’arréte au cours des 5 premieres
minutes. Ce réglage est utilisé au cours du test sur le poéle a bois a dans notre centre de tests avec des bliches
de taille "standard” ayant une humidité optimale de 17-20 %. La taille standard pour les blches est d’environ 30 cm
de longueur et d’environ 10 x 10 cm d’épaisseur. Une cheminée "standard” est aussi utilisée pour le test. En
pratique, ces conditions peuvent changer. Vous pouvez donc régler le dispositif Aduro-tronic.

Si vous souhaitez que I'arrivée d’air primaire soit fermée un peu plus lentement: (p.ex. si votre cheminée a un
tirage un peu plus faible, si votre feu est un peu plus gros, ou si vous désirez avoir de longs intervalles entre les
chauffages), ajustez la vis a I'avant du dispositif de commande avec un cle allen en la poussant un peu, pour que
la fermeture se fasse plus lentement. Si vous tournez la vis vers la droite, le temps de fermeture augmente et si
vous la tournez vers la gauche, le temps de fermeture diminue. L’Aduro-tronic doit se toujours fermer avant 6
minutes.

4.9 Ventilation / apport d’air frais

Pour que le poéle a bois puisse fonctionner de la meilleure maniére possible, il a besoin d’'un apport d’air qui
permette la combustion. Il suffit donc qu’il y ait de I'air qui entre dans la piéce ou le poéle est installé. Les maisons
étanches, les hottes puissantes et les installations climatiques peuvent causer une dépression autour du poéle a
bois, qui produit de la fumée et une mauvaise combustion. Dans ce cas, il est nécessaire d’ouvrir une fenétre pour
faire entrer de I'air qui permette la combustion et compense la dépression. Vous pouvez aussi faire installer une
grille & air dans la piéce ou se trouve le poéle a bois.

5.0 Cheminée
Données permettant le calcul de la cheminée:

Bois
Température de la fumée mesurée a 289
[20°C]
Tirage de la cheminée avec effet
d’épreuve [mbar]/[Pa] 0,12/12
Débit massique des gaz de combustion
[o/s] 4,42

La meilleure combustion possible s’obtient avec un tirage de cheminée constant de 0,10 & 0,14 mbar, mesuré dans
le tuyau d’évacuation des fumées au-dessus du poéle. De nombreux facteurs influencent le tirage de la cheminée,
notamment la température extérieure, la force du vent et les batiments avoisinants. S’il n’est pas possible d’établir
un tirage de cheminée naturel suffisant, il faut installer un extracteur de fumée sur la cheminée. Si le tirage de la
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cheminée est trop fort, il est possible d’installer une vanne permettant de régler le tirage de la cheminée (régulateur
de tirage) Contactez votre ramoneur local pour obtenir de plus amples informations.

5.1 Mauvais tirage dans la cheminée

Si la cheminée est trop basse, non étanche ou mal isolée, il peut y avoir des problémes de tirage de celle-ci
(demandez a votre ramoneur d’évaluer la situation). Le tirage doit se situer aux environs de 0,10 — 0,14 mbar pour
assurer une combustion satisfaisante et empécher le dégagement de fumée.

Si le ramoneur estime que le tirage est bon et que vous avez encore des problémes avec I'allumage, vous pouvez
essayer de prolonger la phase d’allumage en utilisant plusieurs blchettes minces pour permettre a la cheminée de
bien monter en température dans l'intervalle. La cheminée tirera d’autant mieux qu’elle sera chaude.

Lorsqu’une couche de charbons ardents s’est formée, ajouter 2-3 bliches seches.

6.0 Entretien du poéle a bois

Joints

Au bout d’un certain temps, les joints vont s’user et doivent donc étre examinés. Si ils ne sont plus étanches, ils
doivent étre remplacés.

Vitres

Le bois vert risque de causer des taches de suie sur la vitre. On peut cependant éliminer facilement ces taches en
utilisant un chiffon humide trempé dans la cendre refroidie, avec lequel on frotte la vitre recouverte de suie. Il existe
aussi des produits de nettoyage qui conviennent particuliérement pour enlever les taches de suie des vitres — p.ex
les éponges en laine d‘acier Aduro.

Chambre de combustion

Les plagues jaunes situées dans la chambre de combustion s’'usent naturellement et doivent étre remplacées
lorsqu’elles présentent des fissures de plus d’'un demi-centimétre. La résistance des plaques dépend de la
fréquence et de la puissance avec lesquelles le poéle est utilisé. Vous pouvez remplacer les plagues vous-mémes;
elles existent sous forme des jeux - prét a utiliser. Vous pouvez aussi acheter des plaques entiéres pour découper
vous-méme les plaques fendues. Consultez votre distributeur.

Cendres
Vider le bac a cendres avant qu’il ne soit complétement rempli. Laisser toujours une couche de cendres au fond du
poéle, car elle permet d’isoler la chambre de combustion et facilite I'allumage.

Nettoyage du poéle & bois

La surface du poéle est revétue d’'une couche de peinture Senotherm® résistant a la chaleur. La surface se
nettoie facilement au moyen d’un aspirateur avec un petit embout brosse douce ou avec un chiffon doux sec. Ne
pas utiliser d’alcool ni d’autres solvants qui risquent d’éter la peinture et ne jamais nettoyer votre poéle a bois en
utilisant de I’eau.

L’intérieur du poéle et les conduits de fuméese nettoient par la porte ou, le cas échéant, par I'orifice de nettoyage
du conduit d’évacuation des fumées. Pour un accés facile vous pouvez démonter la plague haute en vermiculite.
Le déflecteur en acier peut aussi étre demonté en dévissant les 2 vis qui le tiennent.

L’intérieur du poéle et le conduit de fumée doivent étre nettoyés tous les ans ou selon les besoins selon la
fréquence avec laquelle le poéle & bois est utilisé. Ce travail peut aussi étre exécuté par votre ramoneur.

Réparation de la surface

Si votre poéle est griffé ou si sa surface est usée, il est facile de traiter et rafraichir la surface du poéle avec la
peinture Senotherm® d’origine qui s’achéete sous forme de bombe aérosol. Vous pouvez I'obtenir en noir ou en gris
aupres de votre distributeur local.

Stéatite
Vous pouvez nettoyer votre stéatite avec un chiffon humide doux

Remarque: le nettoyage du poéle a bois doit toujours se faire a froid.
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Pieces de rechange et modification non autorisée

Seules les pieces de rechange d’origine peuvent étre utilisées pour le poéle a bois. Votre distributeur pourra vous
conseiller et vous vendre des piéces de rechange. Toute modification non autorisée du poéle est interdite car elle
risque de rendre le poéle non conforme aux spécifications approuvées.

7.0 Accessoires
Il existe une vaste gamme d’accessoires pour les poéles Aduro:

Serviteurs

Paniers a blches imitation cuir et haut de gamme

Seaux a blches

Seau pour briquettes et seau a cendre

Pare-feux pour cheminées

Plaque de sol en verre et acier

Conduits d’évacuation des fumées

Aduro Easy Clean (éponges en laine d’acier pour le nettoyage des vitres)
Aduro Easy Firestarter (allume-feu)

8.0 Droit de réclamation et garantie

Conformément a la Loi sur les achats, le droit de réclamation est valable deux ans a compter de la date d’achat du
poéle a bois. La facture portant la date d’achat tient lieu de preuve. Le droit de réclamation ne couvre pas les
dommages causés par l'installation ou I'utilisation incorrecte du poéle a bois. De méme, le droit a réclamation ne
couvre pas les piéces détachées ou les pieces d’usure (pierres réfractaire, vitres, joints, coulisses de tiroir, grilles
en fonte et poignées), car celles-ci vont s‘user lors de I'utilisation courante. Vous pouvez les acheter en tant que
piéces de rechange.

8.1 Garantie en ligne (gratuite)

Aduro vous donne la possibilité de prolonger la garantie mentionnée ci-dessus de deux a cing ans. Il vous suffit de
visiter notre site internet: www.aduro.fr et d’enregistrer votre nouveau poéle a bois sur notre base de données
pour la garantie. La garantie entrera en vigueur dés que vous aurez rempli tous les champs de données. Le délai
pour I'enregistrement de votre poéle a bois est un mois apres votre achat.

9.0 Questions et réponses
Pour obtenir de plus amples informations, consulter le site www.aduro.fr.

Nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre poéle a bois Aduro !
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